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SEKCJA BADANIA WODY
SPRAWOZDANIE Z BADAN nr HKL/N — 484/2025
Nr probki: HKL/N - 484/2025 protokét poboru nr ON-HK.903.107.2025

Zlecenie z dn. 15 stycznia 2025r. Umowa w sprawie zasad i trybu realizacji badan wody
nr OL-HKL.9011.7.2025

Nazwa i adres zleceniodawcy: Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu
ul. Kosciuszki 6, 62-800 Kalisz

Informacje podane przez zleceniodawce

Miejsce pobierania prébki: Wodocigg Mroczki Wielkie — woda uzdatniona
-~ SUW Mroczki Wielkie — wyj$cie wody na sie¢ wodociaggowa
Obiekt badania: probka wody przeznaczona do spozycia
Metoda pobierania prébki: Zgodnie z normami: PN-ISO 5667-5:2017-10,
PN-EN ISO 19458:2007; pobieranie wedtug planu pobierania zleceniodawcy.
Prébki pobierano i dostarczono przez: ON-HK PSSE w Kaliszu, t.ukasz Bijak
szkolenie z dnia 12.04.2018
Data/godzina pobierania: 24.03.2025/8%
Oznaczenie probki w terenie: 1
Temperatura probki w chwili pobierania: 11,7°C Temperatura otoczenia: -

Stan probki: zgodny z wymaganiami / niezgodny z wymaganiami’
Sekcja Badania Wody nie uczestniczy w pobieraniu i transporcie probki.
Data przyjecia: 24.03.2025

Data rozpoczecia badania: 24.03.2025 Data zakonczenia badania: 27.03.2025
Wyniki badan mikrobiologicznych dla prébki nr: HKL/N — 484/2025
| . . .
. . . | Niepewno$S¢ Wartosé
Lp. Parametr Wynik pomiaru | Jednostka | Identyfikator metody badawczej pomiaru parametryczna*
Ogbdlna liczba Bez
1. | mikroorganizmoéw w Nie wykryto jtk /1ml | PN-EN ISO 6222:2004 R - nieprawidtowych
2212 °C przez 68+4h ] zmian**
. .. . . PN-EN 1SO 9308-1:2014-12
2. | Liczba bakterii grupy coli 0 jtk / 100 ml +A1:2017-04 R - 0
] L . . PN-EN ISO 9308-1:2014-12
- |
3. | Liczba Escherichia coli 0] jtk /100 mt | A1:2017-04 R | 0
- verte -
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Sprawozdanie z badarf HKL/N-484/2025
Wyniki dotyczg wytacznie otrzymanej i przebadanej probki. Sprawozdanie z badar bez pisemnej zgody Sekcji Badania Wody w Kaliszu, nie moze by¢
kopiowane we fragmentach. Skargi mozna skiadac pisemnie od daty otrzymania sprawozdania




Wyniki badan fizycznych dla prébki nr: HKL/N — 484/2025

. . . Niepewnosé Wartosé
Lp. Parametr Wynik pomiaru Jednostka Identyfikator metody badawczej pomiaru parametryczna'
= 1 Akceptowalna przez
konsumentdw i bez
1. | Metnosé 0,36 NTU PN-EN ISO 7027-1:2016-09 R 0,09 nieprawidiowych zmian.
Zalecany zakres
wartosci do 1,0
cheptowalna pb|zez
PN-EN I1SO 7887:2012+Ap1:2015-06 s
2. |Barwa 10 mgPtA | \etoda D R 2 o e Rl k]
konsumenta
7.6 ) _ .
3. pH temp. pomiaru 18,0°C PN-EN ISO 10523: 2012 0,1 6,5-9,5
Przewodno$cé 507 pSicm ] )
4. elektryczna wiasciwa () | temp. pomiaru 18,1°C w25°C PN-EN 27888:1999 76 2.500
Wyniki badan sensorycznych dla prébki nr: HKL/N - 484/2025
. . .| Niepewnos¢ Wartosé
Lp. Parametr Wynik pomiaru | Jednostka | Identyfikator metody badawczej pomiaru | parametryczna’
<1 PN-EN 1622:2006 f(\kceptowa}tl(;w pbrzez
= onsumentow | bez
1. | Zapach® {emp. pomiaru 23.7°C TON Metqda uproszczona, parzysta, - nieprawldiowych
wybor niewymuszony Zmian
<1 PN-EN 1622:2006 Ckceptowegy PLZ:Z
= onsumentow | 0ez
2. | Smak® omp. pomiary 23.7°C TFN Metqda uproszczona, parzysta, - nieprawidiowych
wybor niewymuszony R| zmian

Czas przechowywania przed badaniem: <72 h
Data i godzina badania: 27.03.2025 8%
Rodzaj wody odniesienia: woda dejonizowana
Liczba wybranych oceniajgcych: 3 osoby.
Przed rozpoczeciem badania usunigto chlor z prébki.
TON - liczba progowa zapachu. W przypadku wyniku <1 badanie wykonuje sie metodg uproszczong, w przypadku pozostatych wynikéw stosuje sig metode peina.
TFN - liczba progowa smaku. W przypadku wyniku <1 badanie wykonuje si¢ metodg uproszczona, w przypadku pozostatych wynikow stosuje sie metode petna.
@ <1 TON - Zapach akceptowalny.
4 <1 TFN - Smak akceptowalny.

| Akceptowalny / nieakceptowalny stwierdzony w zespole oceniajgcym w laboratorium.

Niepewnos¢ pomiaru fizyko-chemicznego wyrazona jest niepewno$cig rozszerzong obliczong dla poziomu ufnosci ok. 95% i k=2, nie uwzgledniajgc niepewnosé

pobierania i transportu probki.

*Wedtug wymagar Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dn. 07.12.2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.(Dz.U.2017 poz. 2294).
*Zaleca sie aby ogdina liczba mikroorganizméw nie przekraczata : R
- 100 jtk/1mi w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowe],

- 200 jtk/1ml w kranie konsumenta.

wynik po korekcie za pomocg urzadzenia do kompensacji wplywu temperatury.

2 Niepotrzebne skresli¢

Dla wynikéw pomiar6w mikrobiologicznych wyrazanych jako ,0”, ,nie wykryto” niepewnosci nie podaje sig.
R — metoda referencyjna dla badarn mikrobiologicznych, fizyko-chemicznych i sensorycznych: wody do spozycia w odniesieniu do Rozporzadzenia Ministra Zdrowia
z dn. 07.12.2017r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. (Dz. U. 2017 poz. 2294).
Sprawozdanie z badan moze zawieraé metody badawcze objete zakresem akredytacji oraz nieobjete zakresem akredytacji. Metody nieobjete zakresem akredytacji

spetniajgce wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025 zostaly oznaczone symbolem — NA

Osoba autoryzujgca wyniki:

Badan mikrobiologicznych:

Sprawozdanie z badan HKL/N-484/2025
Wyniki dotyczg wylacznie otrzymanej i przebadanej probki. Sprawozdanie z badar bez pisemnej zgody Sekcji Badania Wody w Kaliszu, nie moze by¢ kopiowane

we fragmentach. Skargi mozna sktada¢ pisemnie od daty otrzymania sprawozdania

Badan fizyko-chemicznych:

I\

\
\

Badan sensorycznych:

Data sporzgdzenia sprawozdania
27.03.2025

-koniec sprawozdania-

Strona 2/2




W H e, S
Powiatowa Stacja Sanitarno — Epidemiologiczna N e, PCA

&)
S <
w Kaliszu ST | e
62 — 800 Kalisz, ul. Kosciuszki 6 im
Sl >
”/ //\\ ’\\\\ BADANIA
tel. 62 767 76 41, fax. 62 767 76 42, Dol oA \
e — mail:laboratorium.wody.psse.kalisz@sanepid.gov.pl AB 578

SEKCJA BADANIA WODY
SPRAWOZDANIE Z BADAN nr HKL/N — 485/2025

Nr prébki: HKL/N - 485/2025 protokét poboru nr ON-HK.903.107.2025

Zlecenie z dn. 15 stycznia 2025r. Umowa w sprawie zasad i trybu realizacji badan wody
nr OL-HKL.9011.7.2025

Nazwa i adres zleceniodawcy: Parnstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu
ul. Kosciuszki 6, 62-800 Kalisz

Informacje podane przez zleceniodawce

Miejsce pobierania prébki: Wodociag Mroczki Wielkie - sie¢, Tymieniec 2

- kran przy wodomierzu, piwnica
Obiekt badania: prébka wody przeznaczona do spozycia
Metoda pobierania prébki: Zgodnie z normami: PN-ISO 5667-5:2017-10,
PN-EN ISO 19458:2007; pobieranie wedtug planu pobierania zleceniodawcy.
Prébki pobierano i dostarczono przez: ON-HK PSSE w Kaliszu, tukasz Bijak
szkolenie z dnia 12.04.2018
Data/godzina pobierania: 24.03.2025/9'
Oznaczenie prébki w terenie: 2
Temperatura probki w chwili pobierania: 6,6°C

Stan prébki: zgodny z wymaganiami / niezgodny-z wymaganiami?
Sekcja Badania Wody nie uczestniczy w pobieraniu i transporcie prébki.
Data przyjecia: 24.03.2025

Data rozpoczecia badania: 24.03.2025

Temperatura otoczenia: -

Data zakonczenia badania: 27.03.2025

Wyniki badan mikrobiologicznych dia prébki nr: HKL/N — 485/2025

. . .| Niepewno$é Wartosé
Lp. Parametr Wynik pomiaru | Jednostka Identyfikator metody badawczej pomiaru parametryczna*
Ogolna liczba | Bez
1. | mikroorganizméw w Nie wykryto jtk/1ml [ PN-EN ISO 6222:2004 R | nieprawidtowych
2212 °C przez 68+4h | zmian™ |
2. |Liczba bakterii grupy coli 0 jtk / 100 ml 22;2%4332308'1:2014'12 R 0
. s . . PN-EN SO 9308-1:2014-12
3. |Liczba Escherichia coli 0 jtk/100ml | | 14501704 R 0
- verte -
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Sprawozdanie z badari HKL/N-485/2025
Wyniki dotycza wylgcznie otrzymanej i przebadanej probki. Sprawozdanie z badarn bez pisemnej zgody Sekcji Badania Wody w Kaliszu, nie moze byé
kopiowane we fragmentach. Skargi mozna skiada¢ pisemnie od daty otrzymania sprawozdania




Wyniki badan fizycznych dla prébki nr: HKL/N — 485/2025

NS o
Lp. Parametr Wynik pomiaru Jednostka Identyfikator metody badawczej | Nlepe\(\lnosc Wartos¢ .
pomiaru parametryczna
— 1 Akceptowalna przez
L konsumentdw i bez
1. | Metnosé 0,34 NTU PN-EN ISO 7027-1:2016-09 R 0,09 nieprawidiowych zmian.
Zalecany zakres
wartdscido 10
Akceptowalna przez
PN-EN ISO 7887:2012+Ap1:2015-06 A
2. |Barwa 10 mg Pt /i Metoda D R 2 Zlﬁgr;usqplmcig‘?laan
konsumenta
| 74 .
3. | pH femp. pomiaru 18,0°C - PN-EN ISO 10523: 2012 0,1 6,5-9,5
Przewodnos¢ 506 uS/icm .
. elektryczna wiasciwa ) | temp. pomiaru 183°C | w 25 °C PN-EN 27888:1999 75 2.500
Wyniki badan sensorycznych dla prébki nr: HKL/N - 485/2025
Lp. Parametr Wynik pomiaru Jednostka | Identyfikator metody badawczej Nlepewnosc Wartoé¢ =
pomiaru parametryczna
<1 PN-EN 1622:2006 cheptowigly PLZéZ
4 onsumentow 1 bez
1. | Zapach® temp. pomiaru 24,0°C TON Metqda.uproszczona, parzysta, - niapraviidiowych
wybor niewymuszony R zmian
<1 PN-EN 1622:2006 /k*kceptowezlgy pbrzez
4 onsumentow | bez
2. | Smak® temp. pomiaru 24,0°C TFN Metoda uproszczona, parzysta, - nieprawidrowych
wybér niewymuszony R zmian

Czas przechowywania przed badaniem: <72 h
| Data i godzina badania: 27.03.2025 8%
Rodzaj wody odniesienia: woda dejonizowana
Liczba wybranych oceniajacych: 3 osoby.
Przed rozpoczeciem badania usunigto chlor 2

() <1 TON - Zapach akceptowalny.
) <1 TFN - Smak akceptowalny.

prébki.

Akceptowalny / nieakceptowalny stwierdzony w zespole oceniajgcym w laboratorium.

TON - liczba progowa zapachu. W przypadku wyniku <1 badanie wykonuje si¢ metoda uproszczong, w przypadku pozostatych wynikéw stosuje sie metode petna.
TFN - liczba progowa smaku. W przypadku wyniku <1 badanie wykonuje sie metoda uproszczong, w przypadku pozostatych wynikow stosuje sig metode peing.

Niepewnosé pomiaru fizyko-chemicznego wyrazona jest niepewnascig rozszerzong obliczong dla poziomu ufnosci ok. 95% i k=2, nie uwzgledniajac niepewnos$é

pobierania i transportu probki.

*Wedtug wymagar Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dn. 07.12.2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.(Dz.U.2017 poz. 2294).
**Zaleca sig aby ogbina liczba mikroorganizméw nie przekraczata :
- 100 jtk/1ml w wodzie wprowadzane] do sieci wodociggowe;j,

- 200 jtk/Tml w kranie konsumenta.

M Wynik po korekcie za pomoca urzadzenia do kompensacji wplywu temperatury.

2 Niepotrzebne skresli¢

Dla wynikow pomiaréw mikrobiologicznych wyrazanych jako ,0”, ,nie wykryto” niepewno&ci nie podaje sig.
R - metoda referencyjna dia badan mikrobiologicznych, fizyko-chemicznych i sensorycznych: wody do spozycia w odniesieniu do Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia

z dn. 07.12.2017r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. (Dz. U. 2017 poz. 2294).
Sprawozdanie z badan moze zawieraé metody badawcze objete zakresem akredytacii oraz nieobjete zakresem akredytacji. Metody nieobjete zakresem akredytacji

spetniajace wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025 zostaty oznaczone symbolem — NA

Badan mikrobiologicznych:

Osoba autoryzujgca wyniki:

Sprawozdanie z badari HKL/N-485/2025
Wyniki dotycza wytacznie otrzymanej i przebadanej probki. Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody Sekcji Badania Wody w Kaliszu, nie moze by¢ kopiowane

we fragmentach. Skargi mozna sktadaé pisemnie od daty otrzymania sprawozdania

Badan fizyko-chemicznych:

b

-koniec sprawozdania-

Badan sensorycznych:

Data sporzgdzenia sprawozdania

27.03.2025

Strona 2/2




