Powiatowa Stacja Sanitarno — Epidemiologiczna N2, | PCA |
w Kaliszu

PoLskiE CENTRUM

62 — 800 Kalisz, ul. Kosciuszki 6 M

BADANIA

tel. 62 767 76 41, fax. 62 767 76 42,

e — mail-laboratorium.wody.psse kalisz@sanepid.gov.pl AB 578
SEKCJA BADANIA WODY
SPRAWOZDANIE Z BADAN nr HKL/N — 486/2025
Nr probki: HKL/N - 486/2025 protokét poboru nr ON-HK.903.108.2025

Zlecenie z dn. 15 stycznia 2025r. Umowa w sprawie zasad i trybu realizacji badan wody
nr OL-HKL.9011.7.2025

Nazwa i adres zleceniodawcy: Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu
ul. Kosciuszki 6, 62-800 Kalisz

Informacje podane przez zleceniodawce

Miejsce pobierania prébki: Wodociagg Radliczyce — woda uzdatniona, SUW Radliczyce
- wyjécie wody na sie¢ wodociggowa
Obiekt badania: probka wody przeznaczona do spozycia
Metoda pobierania probki: Zgodnie z normami: PN-ISO 5667-56:2017-10,
PN-EN 1SO 19458:2007; pobieranie wediug planu pobierania zleceniodawcy.
Prébki pobierano i dostarczono przez: ON-HK PSSE w Kaliszu, tukasz Bijak
szkolenie z dnia 12.04.2018
Data/godzina pobierania: 24.03.2025/10%
Oznaczenie prébki w terenie: 3
Temperatura probki w chwili pobierania: 11,1°C Temperatura otoczenia: -

Stan probki: zgodny z wymaganiami / niezgedny z wymaganiami’
Sekcja Badania Wody nie uczestniczy w pobieraniu i transporcie probki.
Data przyjecia: 24.03.2025

Data rozpoczecia badania: 24.03.2025 Data zakoriczenia badania: 27.03.2025
Wyniki badarn mikrobiologicznych dla prébki nr: HKL/N — 486/2025
. . .| Niepewnosc Wartosé
Parametr Wynik pomiaru | Jednostka identyfikator metody badawczej pomiaru parametryczna*
Ogélna liczba Bez
mikroorganizméw w Nie wykryto jtk/1ml | PN-EN 1SO 6222:2004 R - nieprawidfowych
22+2 °C przez 68+4h zmian**
Liczba bakterii grupy coli 0 jtc/ 100 mi | PI-EN SO 93051200442 ; 0
. - . . PN-EN SO 9308-1:2014-12
Liczba Escherichia coli 0 jtk /100 ml +A1:2017-04 R - 0
- verte -
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Sprawozdanie z badain HKL/N-486/2025
Wyniki dotycza wytacznie otrzymanej i przebadanej probki. Sprawozdanie z badar bez pisemnej zgody Sekcji Badania Wody w Kaliszu, nie moze by¢
kopiowane we fragmentach. Skargi mozna skiada¢ pisemnie od daty otrzymania sprawozdania



Wyniki badan fizycznych dla probki nr: HKL/N - 486/2025

Lp. Parametr Wynik pomiaru Jednostka Identyfikator metody badawczej Niepevynoéc’: Wartos¢ .
pomiaru parametryczna
- Akceptowalna przez
A ki tow i b
1. | Metnosé 0,23 NTU  |PN-EN ISO 7027-1:2016-09 R| 006 | mepawidowychamian
Zalecany zakres
warto$ci do 1,0
PN-EN 1SO Akceptowalna przez
- 7887:2012+Ap1:2015-06 konsumentiw ibez
2. | Barwa 7,5 mg Pt /I Metoda D R 1,8 :ligr;\ngd;umlﬂxc‘?rﬂ;an
konsumenta
7.5 .
3. |pH femp. pomiary 19,6°C - PN-EN ISO 10523: 2012 0,1 6,5-9,5
_ Przewodnosé 511 uS/cm i
L4' elektryczna whasciwa (| temp. pomiaru 19,9°C | w25 °C PN-EN 27888:1909 76 2.500
__Wyniki badan sensorycznych dla probki nr: HKL/N - 486/2025
Lp. Parametr Wynik pomiaru | Jednostka | Identyfikator metody badawczej Niepev.vnoéé Wartos¢ =
pomiaru parametryczna
<1 PN-EN 1622:2006 /cheptowzwy p{)zez
3 = onsumentow | bez
1. | Zapach® temp. pomiar 23,5°C TON Metqda uproszczona, parzysta, - nieprawidiowych
wyboér niewymuszony R zmian
. <1 PN-EN 1622:2006 ';\kceptowatgw plrjzez
(4) = onsumentow i bez
2. | Smak femp. pomiaru 23,5°C TFN Metqda uproszczona, parzysta, - nieprawidiowych
wybor niewymuszony R zmian

Data i godzina badania: 27.03.2025 8%

| Liczba wybranych oceniajgcych: 3 osoby.

3 <1 TON - Zapach akceptowalny.
(<1 TFN - Smak akceptowalny.

Czas przechowywania przed badaniem: <72 h
Rodzaj wody odniesienia: woda dejonizowana
| Przed rozpoczeciem badania usunigto chlor z probki.

TON - liczba progowa zapachu. W przypadku wyniku <1 badanie wykonuje si¢ metoda uproszczona, w przypadku pozostatych wynikéw stosuje sie metode petng.
TFN — liczba progowa smaku. W przypadku wyniku <1 badanie wykonuje si¢ metodg uproszczong, w przypadku pozostatych wynikéw stosuje sie metode peing.

- -Akceptowalny / nieakceptowalny stwierdzony w zespole oceniajacym w laboratorium.

Niepewno$¢ pomiaru fizyko-chemicznego wyrazona jest niepewnoscig rozszerzong obliczong dla poziomu ufnosci ok. 95% i k=2, nie uwzgledniajac niepewno$é

pobierania i transportu probki.

*Wedlug wymagar Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dn. 07.12.2017r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.(Dz.U.2017 poz. 2294).
**Zaleca sie aby ogolna liczba mikroorganizmow nie przekraczata :
- 100 jtk/1ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej,

- 200 jtk/1ml w kranie konsumenta.

M'wynik po korekcie za pomoca urzgdzenia do kompensaciji wplywu temperatury.

2 Niepotrzebne skresli¢

Dia wynikéw pomiaréw mikrobiologicznych wyrazanych jako ,0%, ,nie wykryto” niepewnosci nie podaje sig.
R — metoda referencyjna dla badan mikrobiologicznych, fizyko-chemicznych i sensorycznych: wody do spozycia w odniesieniu do Rozporzadzenia Ministra Zdrowia
z dn. 07.12.2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. (Dz. U. 2017 poz. 2294),
Sprawozdanie z badan moze zawiera¢ metody badawcze objgte zakresem akredytaciji oraz nieobjete zakresem akredytacji. Metody nieobjete zakresem akredytagji
spetniajgce wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025 zostaly oznaczone symbolem — NA

Badan mikrobiologicznych:

Osoba autoryzujgca wyniki:

ARSZY ASYSTENT
%Anna Napruszewska

Sprawozdanie z badan HKL/N-486/2025
Wyniki dotycza wylgcznie otrzymanej i przebadanej probki. Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody Sekcji Badania Wody w Kaliszu, nie moze by¢ kopiowane

we fragmentach. Skargi mozna sktada¢ pisemnie od daty otrzymania sprawozdania

f
mgrinz ML

Badan fizyKo-chemicznych:

ria Skurniak

Badan sensorycznych:

i

Data sporzagdzenia sprawozdania
27.03.2025

-koniec sprawozdania-
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Powiatowa Stacja Sanitarno — Epidemiologiczna \ PCA
w Kaliszu o=t Hijgn care
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BADANIA

tel. 62 767 76 41, fax. 62 767 76 42,

e — mail:laboratorium.wody.psse kalisz@sanepid.gov.pl AB 578
SEKCJA BADANIA WODY
SPRAWOZDANIE Z BADAN nr HKL/N — 487/2025
Nr probki: HKL/N - 487/2025 protokot poboru nr ON-HK.903.108.2025

Zlecenie z dn. 15 stycznia 2025r. Umowa w sprawie zasad i trybu realizacji badan wody
nr OL-HKL.9011.7.2025

Nazwa i adres zleceniodawcy: Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu
ul. Kosciuszki 6, 62-800 Kalisz

Informacje podane przez zleceniodawce

Miejsce pobierania probki: Wodociag Radliczyce — sie¢, Gorzuchy 20
- kran przy wodomierzu, piwnica w budynku gospodarczym
Obiekt badania: prébka wody przeznaczona do spozycia
Metoda pobierania probki: Zgodnie z normami: PN-ISO 5667-5:2017-10,
PN-EN ISO 19458:2007; pobieranie wedtug planu pobierania zleceniodawcy.
Prébki pobierano i dostarczono przez: ON-HK PSSE w Kaliszu, tukasz Bijak
szkolenie z dnia 12.04.2018
Data/godzina pobierania: 24.03.2025/9%
Oznaczenie prébki w terenie: 4

Temperatura prébki w chwili pobierania: 5,0°C Temperatura otoczenia: -
Stan prébki: zgodny z wymaganiami / niezgedny-z-wymaganiami?

Sekcja Badania Wody nie uczestniczy w pobieraniu i transporcie prébki.

Data przyjecia: 24.03.2025

Data rozpoczecia badania: 24.03.2025

Data zakonczenia badania: 27.03.2025

Wyniki badan mikrobiologicznych dla prébki nr: HKL/N — 487/2025

. . . | Niepewno$é Wartosé
Lp. Parametr Wynik pomiaru | Jednostka Identyfikator metody badawczej pomiaru parametryczna* _|
Ogolna liczba o Bez
1. | mikroorganizméw w 1 jtk /1ml | PN-EN 1SO 6222:2004 R <1;7 nieprawidiowych
2242 °C przez 68+4h o : zmian**
. . . | . PN-EN 1SO 9308-1:2014-12
2. | Liczba bakterii grupy coli 0 jtk/100mi | | A1:2017-04 R - 0
. L . . PN-EN ISO 9308-1:2014-12
3. | Liczba Escherichia coli 0 . jtk /100 mt | | A1:2017-04 R - 0
- verte -
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Sprawozdanie z badan HKL/N-487/2025
Wyniki dotyczg wylacznie otrzymanej i przebadanej prébki. Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody Sekcji Badania Wody w Kaliszu, nie moze by¢
kopiowane we fragmentach. Skargi mozna skiada¢ pisemnie od daty otrzymania sprawozdania



1Wyniki badan fizycznych dla prébki nr: HKL/N — 487/2025
Niepewnos¢ Wartosé

Lp. Parametr Wynik pomiaru Jednostka Identyfikator metody badawczej pomiaru parametryczna’
i Akceptowalna przez
konsumentdw i bez
1. | Metnosé 0,78 NTU PN-EN ISO 7027-1:2016-09 R 0,20 nieprawidiowych zmian.
Zalecany zakres
wartoscido 1.0
2 |B 10 ma Pt ] PN-EN ISO 7887:2012+Ap1:2015-06 2 EE‘Z%EEEE:W
) anva g Metoda D R < 1% mg PtI\I"v{ kranie
o kensumenta
7,4 ) _ . :
3. |pH femp. pomiary 18.9°C PN-EN ISO 10523: 2012 0,1 6,5-9,56
4. | Preewodnost 512 HSfem | o EN 27888:1999 76 2.500
* | elektryczna wiasciwa (" | temp. pomiaru19,5°C | w25 °C : '
Wyniki badan sensorycznych dla prébki nr: HKL/N - 487/2025
' . x| .
. . . | Niepewnosc Wartosé
Lp. Parametr Wynik pomiaru | Jednostka | Identyfikator metody badawczej pomiary | parametryczna®
<1 PN-EN 1622:2006 ﬁggggtn‘:;‘atg‘x iptlazeiz
1. Zapa(?h(3) {emp. pomiaru 22,4°C TON Metqda uproszczona, parzysta, - nigprawiditwych
wybér niewymuszony R zmian
<1 PN-EN 1622:2006 Qg::g:ggig‘x ftf’zeiz
2. | Smak@® Hinp. po miaru 22.4°C TEN Metc?da uproszczona, parzysta, - nieprawidtowych
wybdr niewymuszony R zmian

Czas przechowywania przed badaniem: <72 h

Data i godzina badania: 27.03.2025 8%

Rodzaj wody odniesienia: woda dejonizowana

Liczba wybranych oceniajgcych: 3 osoby.

Przed rozpoczeciem badania usunigto chlor z probki.

TON - liczba progowa zapachu. W przypadku wyniku <1 badanie wykonuje sie metodg uproszczong, w przypadku pozostatych wynikéw stosuje sie metode peing.
TFN — liczba progowa smaku. W przypadku wyniku <1 badanie wykonuje sie metodg uproszczong, w przypadku pozastatych wynikow stosuje sie metode petng.
8 <1 TON - Zapach akceptowalny.

4 <1 TFN - Smak akceptowalny.

Akceptowalny / nieakceptowalny stwierdzony w zespole oceniajgcym w laboratorium.

Przedstawiona niepewnos$¢ rozszerzona (przy poziomie ufnosci okoto 95% i wspotczynniku rozszerzenia k=2) pomiaru mikrobiologicznego zostata oszacowana
zgodnie z PN-ISO 29201:2022-02 i opiera sig na podejéciu catosciowym opartym na losowym rozmieszczeniu mikroorganizméw na piytce i mozliwym udziale
niepewnos$ci wynikajacej z potwierdzen.

Niepewno$¢ pomiaru fizyko-chemicznego wyrazona jest niepewnoscig rozszerzong obliczong dla poziomu ufnoéci ok. 95% i k=2, nie uwzgledniajgc niepewnosé
pobierania i transportu prébki.

*Wedlug wymagar Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dn. 07.12.2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.(Dz.U.2017 poz. 2294).
**Zaleca sie aby ogdlna liczba mikroorganizméw nie przekraczata :

- 100 jtk/1mi w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej,

- 200 jtk/tml w kranie konsumenta.

M'Wynik po korekcie za pomocg urzadzenia do kompensacji wptywu temperatury.

2 Niepotrzebne skresli¢

Dla wynikéw pomiaréw mikrobiologicznych wyrazanych jako ,0, .nie wykryto” niepewnos$ci nie podaje sie.

R ~ metada referencyjna dla badan mikrobiologicznych, fizyko-chemicznych i sensorycznych: wody do spozycia w odniesieniu do Rozporzgadzenia Ministra Zdrowia
z dn. 07.12.2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. (Dz. U. 2017 poz. 2294).

Sprawozdanie z bada’ moze zawiera¢ metody badawcze objete zakresem akredytacji oraz nieobjete zakresem akredytacji. Metody nieobjete zakresem akredytacji
spetniajace wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025 zostaly oznaczone symbolem — NA

Osoba autoryzujagca wyniki:

Badan mikrobiologicznych: Badan fizyk?-chemicznych: Badan sensorycznych:
N ;
mgr iRt Anna Napruszewska mgrinz Ma)ﬁ, _ vl\

Data sporzgdzenia sprawozdania
27.03.2025

-koniec sprawozdania-
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Sprawozdanie z badari HKL/N-487/2025 A
Wyniki dotycza wylacznie otrzymanej i przebadanej probki. Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody Sekcji Badania Wody w Kaliszu, nie moze by¢ kopiowane
we fragmentach. Skargi mozna sktadac pisemnie od daty otrzymania sprawozdania
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SEKCJA BADANIA WODY
SPRAWOZDANIE Z BADAN nr HKL/N — 488/2025

Nr prébki: HKL/N - 488/2025 protokot poboru nr ON-HK.903.108.2025
Zlecenie z dn. 15 stycznia 2025r. Umowa w sprawie zasad i trybu realizacji badarn wody
nr OL-HKL.9011.7.2025

Nazwa i adres zleceniodawcy: Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu
ul. Kosciuszki 6, 62-800 Kalisz

Informacje podane przez zleceniodawce

Miejsce pobierania préobki: Wodocigg Radliczyce — sie¢, Radliczyce 72, Szkota Podstawowa
- kran przy wodomierzu, kottownia

Obiekt badania: prébka wody przeznaczona do spozycia

Metoda pobierania probki: Zgodnie z normami: PN-ISO 5667-5:2017-10,

PN-EN ISO 19458:2007; pobieranie wedtug planu pobierania zleceniodawcy.

Préobki pobierano i dostarczono przez: ON-HK PSSE w Kaliszu, tukasz Bijak

szkolenie z dnia 12.04.2018

Data/godzina pobierania: 24.03.2025/9°°

Oznaczenie prébki w terenie: 5

Temperatura probki w chwili pobierania: 6,7°C

Temperatura otoczenia: -

Stan prébki: zgodny z wymaganiami / niezgodny z wymaganiami’
Sekcja Badania Wody nie uczestniczy w pobieraniu i transporcie probki.
Data przyjecia: 24.03.2025

Data rozpoczecia badania: 24.03.2025 Data zakonczenia badania: 27.03.2025

Wyniki badan mikrobiologicznych dla prébki nr: HKL/N - 488/2025

. . .| Niepewnosé Warto$é
Lp. Parametr Wynik pomiaru | Jednostka Identyfikator metody badawczej pomiaru parametryczna®
Ogélna liczba ‘ Bez
1. | mikroorganizméw w Nie wykryto jtk/1mi | PN-EN IS0 6222:2004 R - nieprawidtowych
2242 °C przez 68+4h zmian**
. n . . PN-EN 1SO 9308-1:2014-12
2. | Liczba bakterii grupy coli 0 jtk / 100 ml +A1:2017-04 R - 0
. - . - PN-EN 1SO 9308-1:2014-12
3. |Liczba Escherichia coli 0 jtk / 100 mi +A1:2017-04 R - 0
- verte -
Strona 1/2

Sprawozdanie z badan HKL/N-488/2025

Wyniki dotyczg wylacznie otrzymanej i przebadanej probki. Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody Sekcji Badania Wody w Kaliszu, nie moze byé

kopiowane we fragmentach. Skargi mozna skfada¢ pisemnie od daty otrzymania sprawozdania



Wyniki badan fizycznych dla prébki nr: HKL/N — 488/2025

. . . Niepewnos$é Wartos¢
Lp. Parametr Wynik pomiaru | Jednostka ldentyfikator metody badawczej pomiaru parametryczna’
Akceptowalna przez
konsumentéw i bez
1. | Metnos¢ 0,25 PN-EN 1SO 7027-1:2016-09 R 0,06 nieprawidiowych zmian.
Zalacany zakres
wartosci do 1.0
Akceptowalx przez
PN-EN ISO 7887:2012+Ap1:2015-06 konsumentéw i bez
2. |Barwa 7.5 Metoda D R 18 2“3?,?“,’,“’&3?’%%;?5"
- konsumenta
3. |pH - po;;fm 180G PN-EN ISO 10523: 2012 0,1 6,5-9,5
Przewodno$é 515 : .
4. elektryczna wiasciwa (| temp. pomiaru 18,0°C PN-EN 27888:1999 77 2.500
Wyniki badan sensorycznych dla prébki nr: HKL/N - 488/2025
. - v ' .| Niepewnosé Warto§é
Lp. Parametr Wynik pomiaru Identyfikator metody badawczej pomiaru parametryczna®
<1 PN-EN 1622:2006 /k*kcerW‘;g‘Y IPLZGZ
3 < onsumentiow | bez
1. | Zapach® temp. pomiaru 23.7°C Metqda uproszczona, parzysta, B nigprawidtowych
wybor niewymuszony R zmian

2. | Smak®

<1

temp. pomiaru 23,7°C

PN-EN 1622:2006
Metoda uproszczona, parzysta,

wybér niewymuszony R

Akceptowalny przez
konsumentéw i bez
nieprawidtowych

zmian

Czas przechowywania przed badaniem: <72 h

Data i godzina badania: 27.03,2025 8%
Rodzaj wody odniesienia: woda dejonizowana
Liczba wybranych oceniajacych: 3 osoby.
Przed rozpoczeciem badania usunieto chlor z

TON - liczba progowa zapachu. W przypadku wyniku <1 badanie wykonuje sie metodq uproszczong, w przypadku pozostatych wynikéw stosuje sie metode petna.
TFN - liczba progowa smaku. W przypadku wyniku <1 badanie wykonuje sie metoda uproszczong, w przypadku pozostatych wynikéw stosuje sie metode petng.

() <1 TON - Zapach akceptowalny.
#) <1 TFN - Smak akceptowalny.

prébki.

Akceptowainy / nieakceptowalny stwierdzony w zespole oceniajgcym w laboratorium.

Niepewnos¢ pomiaru fizyko-chemicznego wyrazona jest niepewnoscia rozszerzong obliczong dla poziomu ufnosci ok. 95% i k=2, nie uwzgledniajac niepewnosé

pobierania i transportu prébki.

*Wedtug wymagarn Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dn. 07.12.2017r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.(Dz.U.2017 poz. 2294).

**Zaleca sie aby ogdlna liczba mikroorganizméw nie przekraczata :

- 100 jtk/1ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej,

- 200 jtk/1ml w kranie konsumenta.

MwWynik po korekcie za pomoca urzadzenia do kompensacji wplywu temperatury.

2 Niepotrzebne skresli¢

Dla wynikéw pomiaréw mikrobiologicznych wyrazanych jako ,0°, ,nie wykryto” niepewnos$ci nie podaje sie.
R - metoda referencyjna dia badan mikrobiologicznych, fizyko-chemicznych i sensorycznych: wody do spozycia w odniesieniu do Rozporzadzenia Ministra Zdrowia
z dn. 07.12.2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. (Dz. U. 2017 poz. 2294).
Sprawozdanie z badari moze zawiera¢ metody badawcze objgte zakresem akredytacji oraz nieobjete zakresem akredytacji. Metody nieobjete zakresem akredytacii
speiniajgce wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025 zostaly oznaczone symbolem — NA

Badan mikrobiologicznych:

ARSZY ASYSTENT

mgr inZ. Anna Nap

Osoba autoryzujgca wyniki:

Sprawozdanie z badan HKL/N-488/2025
Wyniki dotycza wyltacznie otrzymanej i przebadanej probki. Sprawozdanie z badar bez pisemnej zgody Sekcji Badania Wody w Kaliszu, nie moze by¢ kopiowane

we fragmentach. Skargi mozna skiadaé pisemnie od daty otrzymania sprawozdania

Badan fizyko-chemicznych:

A

ASYSTENT

mgr inz. Maria Skurniak

-koniec sprawozdania-

Badan sensorycznych:

Data sporzadzenia sprawozdania
27.03.2025
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SEKCJA BADANIA WODY
SPRAWOZDANIE Z BADAN nr HKL/N — 489/2025

Nr prébki: HKL/N - 489/2025 protokét poboru nr ON-HK.903.108.2025

Zlecenie z dn. 15 stycznia 2025r. Umowa w sprawie zasad i trybu realizacji badan wody
nr OL-HKL.9011.7.2025

Nazwa i adres zleceniodawcy: Parnstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu
ul. Kosciuszki 6, 62-800 Kalisz

Informacje podane przez zleceniodawce

Miejsce pobierania prébki: Wodocigg Radliczyce — sie¢, Marchwacz 14B, kran przy wodomierzu
- piwnica w bloku jednorodzinnym

Obiekt badania: prébka wody przeznaczona do spozycia

Metoda pobierania probki: Zgodnie z normami: PN-ISO §667-5:2017-10,

PN-EN ISO 19458:2007; pobieranie wedtug planu pobierania zleceniodawcy.

Prébki pobierano i dostarczono przez: ON-HK PSSE w Kaliszu, tukasz Bijak

szkolenie z dnia 12.04.2018

Data/godzina pobierania: 24.03.2025/10%

Oznaczenie prébki w terenie: 6

Temperatura probki w chwili pobierania: 7,3°C Temperatura otoczenia: -

Stan prébki: zgodny z wymaganiami / niezgodny-z-wymaganiami’
Sekcja Badania Wody nie uczestniczy w pobieraniu i transporcie préobki.
Data przyjecia: 24.03.2025

Data rozpoczecia badania: 24.03.2025

Data zakonczenia badania: 27.03.2025

Wyniki badan mikrobiologicznych dla probki nr: HKL/N — 489/2025

. . .| Niepewnosé Wartos¢
Lp. Parametr Wynik pomiaru | Jednostka Identyfikator metody badawczej pomiaru parametryczna*

Ogodlna liczba Bez
1. | mikroorganizméw w 1 jtk /1ml | PN-EN ISO 6222:2004 <1;7 nieprawidiowych

22+2 °C przez 68+4h _zmian™
2. | Liczba bakteri grupy coli 0 jtk /100 mi | PA-ER 15O 9308-1:2014-12 ; 0

. I . . PN-EN ISO 9308-1:2014-12
3. |Liczba Escherichia coli 0 jtk / 100 mt +A1:2017-04 - 0
- verte -
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Sprawozdanie z badan HKL/N-489/2025

Wyniki dotycza wylacznie otrzymanej i przebadanej probki. Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody Sekcji Badania Wody w Kaliszu, nie moze by¢
kopiowane we fragmentach. Skargi mozna skiada¢ pisemnie od daty otrzymania sprawozdania




Wyniki badan fizycznych dla prébki nr: HKL/N — 489/2025

Lp. Parametr Wynik pomiaru Jednostka Identyfikator metody badawczej Niepev_vnoéé Wartosé "
pomiaru parametryczna
!_ Akceptowalna przez
L. konsumentdw i bez
1. |Metnosé 0,47 NTU PN-EN ISO 7027-1:2016-09 R 0,12 nieprawidiowych zmian.
Zalecany zakres
wartoéci do 1.0
Akceptowalna przez
PN-EN ISO 7887:2012+Ap1:2015-06 | Kensumentowji bez
2. | Barwa 5 mg Pt /i Metoda D R 1 :n:gr;vgd;mcﬂ:ﬁéan
] konsumenta
7.5 :
3. |pH {emp. pomiaru 18,0°C - PN-EN 1SO 10523: 2012 0,1 6,5-9,5
- Przewodno$¢ 510 pS/em .
4 elekiryczna wtasciwa (| temp. pomiaru 18,0°C [ w 25 °C PN-EN 27888:1999 76 2.500
___Wyniki badan sensorycznych dla prébki nr: HKL/N - 489/2025
Lp. Parametr Wynik pomiaru | Jednostka | Identyfikator metody badawczej Nlepevynoéé Wartos¢ »
pomiaru | parametryczna
R . ] PN-EN 1622:2006 Aiceplowalny przez
Y onsumentow | bez
1. | Zapach® temp. pomiaru 23,0°C TON Metqda uproszczona, parzysta, - nieprawidiowych
wybér niewymuszony R zmian
<1 PN-EN 1622:2006 ?kceptowatg\y ptr’zez
4 = onsumentow | bez
2. | Smak* femp. pomiary 23,0°C TFN Metqda'uproszczona, parzysta, - nieprawidiowych
_| wybor niewymuszony zmian

Czas przechowywania przed badaniem: <72 h
Data i godzina badania: 27.03.2025 8%
Rodzaj wody odniesienia: woda dejonizowana
Liczba wybranych oceniajgcych: 3 osoby.

Przed rozpoczeciem badania usunigto chlor z prébki.

TON - liczba progowa zapachu. W przypadku wyniku <1 badanie wykonuje sie metoda uproszczong, w przypadku pozostatych wynikéw stosuje sie metode petng.
TFN — liczba progowa smaku. W przypadku wyniku £1 badanie wykonuje sie metodg uproszczona, w przypadku pozostatych wynikow stosuje si¢ metode peing.

) <1 TON - Zapach akceptowainy.
4t <1 TFN - Smak akceptowalny.

Akceptowalny / nicakceptowalny stwierdzany w zespole oceniajgcym w [aboratorium.

Przedstawiona niepewno$¢ rozszerzona (przy poziomie ufnosci okoto 95% i wspétczynniku rozszerzenia k=2) pomiaru mikrobiologicznego zostata oszacowana
zgodnie z PN-ISO 29201:2022-02 i opiera si¢ na podejsciu catosciowym opartym na losowym rozmieszczeniu mikroorganizméw na plytce i mozliwym udziale

niepewnosci wynikajacej z potwierdzen.

Niepewno$¢ pomiaru fizyko-chemicznego wyrazona jest niepewnoécig rozszerzong obliczong dla poziomu ufnosci ok. 95% i k=2, nie uwzgledniajgc niepewnosé

pobierania i transportu prébki.

*Wediug wymagarn Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dn. 07.12.2017r. w sprawie jakoasci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.(Dz.U.2017 poz. 2294).
**Zaleca sie aby ogodlna liczba mikroorganizmow nie przekraczata :

- 100 jtk/1ml w wadzie wprowadzanej do sieci wodociggowe)j,

- 200 jtk/1ml w kranie konsumenta.

'Wynik po korekcie za pomoca urzgdzenia do kompensacji wplywu temperatury.

2 Niepotrzebne skreslic

Dla wynikéw pomiaréw mikrobiologicznych wyrazanych jako ,0”, .nie wykryto” niepewnosci nie podaje sig.
R — metoda referencyjna dla badar mikrobiologicznych, fizyko-chemicznych i sensorycznych: wody do spozycia w odniesieniu do Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia
z dn. 07.12.2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. (Dz. U. 2017 poz. 2294).
Sprawozdanie z badan moze zawiera¢ metody badawcze objete zakresem akredytacii oraz nieobjete zakresem akredytacji. Metody nieobjete zakresem akredytacji
spetniajgce wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025 zostaty oznaczone symbolem — NA

Badan mikrobiologicznych:
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Sprawozdanie z badan HKL/N-489/2025

Osoba autoryzujaca wyniki:

Badan fizyko-chemicznych:
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Badan sensorycznych:

rf?

i

Data sporzadzenia sprawozdania
27.03.2025

-koniec sprawozdania-
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Wyniki dotycza wytacznie otrzymanej | przebadane] probki. Sprawozdanie z badar bez pisemnej zgody Sekcji Badania Wody w Kaliszu, nie moze byc kopiowane
we fragmentach. Skargi mozna skiada¢ pisemnie od daty otrzymania sprawozdania
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SEKCJA BADANIA WODY
SPRAWOZDANIE Z BADAN nr HKL/N - 510/2025

Nr prébki: HKL/N - 510/2025 protokét poboru nr ON-HK.903.108.2025

Zlecenie z dn. 15 stycznia 2025r. Umowa w sprawie zasad i trybu realizacji badan wody
nr OL-HKL.9011.7.2025

Nazwa i adres zleceniodawcy: Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu
ul. Kosciuszki 6, 62-800 Kalisz

Informacje podane przez zleceniodawce

Miejsce pobierania probki: Wodociag Radliczyce — sie¢ - Marchwacz 27, szkota podstawowa
- kran przy wodomierzu — pomieszczenie przy kottowni

Obiekt badania: probka wody przeznaczona do spozycia

Metoda pobierania probki: Zgodnie z normami: PN-ISO 5667-5:2017-10,

PN-EN ISO 19458:2007; pobieranie wedtug planu pobierania zleceniodawcy.

Prébki pobierano i dostarczono przez: ON-HK PSSE w Kaliszu, Marta Gajewska

szkolenie z dnia 07.10.2021

' Data/godzina pobierania: 25.03.2025/10%°

Oznaczenie prébki w terenie: 1

Temperatura probki w chwili pobierania: 6,9°C Temperatura otoczenia: -
Stan prébki: zgodny z wymaganiami / niezgodny-z wymaganiami?

Sekcja Badania Wody nie uczestniczy w pobieraniu i transporcie prébki.

Data przyjecia: 25.03.2025

Data rozpoczecia badania: 25.03.2025 Data zakornczenia badania: 28.03.2025
_Wyniki badan mikrobiologicznych dla prébki nr: HKL/N - 510/2025
[ |
Wynik ldentyfikator metody Niepewnosc Wartos¢ |
Lp. Parametr pomiaru Jediiesta badawczej pomiaru | parametryczna®
Ogdlna liczha Nie R Bez
1. | mikroorganizmow w e | itk/1mi |PN-ENISO6222:2004 R - nieprawidiowych
2212 °C przez 684h wyknyt Zmian™
Liczba enterokokéw . .
2. Katowych 0 jtk / 100 ml | PN-EN ISO 7899-2:2004 R - 0
. .. . . PN-EN 1SO 9308-1:2014-12
3. | Liczba bakterii grupy coli 0 jtk /100 mi +A1-2017-04 R - 0
. o T PN-EN ISO 9308-1:2014-12
4. | Liczba Escherichia coli 0 jtk / 100 mi +A1:2017-04 R - 0
- verte -
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Sprawozdanie z badan HKL/N-510/2025
Wyniki dotycza wytacznie otrzymanej i przebadanej probki. Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody Sekcji Badania Wody w Kaliszu, nie moze by¢
kopiowane we fragmentach. Skargi mozna skiadaé¢ pisemnie od daty otrzymania sprawozdania



~__ Wyniki badan fizyko-chemicznych dia prébki nr: HKL/N — 510/2025

. 2z z |
Lp. Parametr Wynik pomiaru | Jednostka Identyfikator metody badawczej Niep EWNose Wartosc .
. pomiaru parametryczna ]
| - Akceptowalna przez |
konsumentow | bez
1. Metnoéé 0,40 NTU PN-EN ISO 7027-1:2016-09 R 0,10 nisprawidtowych zmian.
Zalecany zakres
wartoéci do 1.0
i‘(\kceptowalna pézez
PN-EN ISO 7887:2012+Ap1:2015-06 onsumentowjilbez
2. |Barwa 5 mg Pt/ | \etoda D R ! o P e
= kensumenta
7.7 .
3. |pH emp. pomiaru 18,0°C - PN-EN ISO 10523: 2012 0,1 6,5-9,5
| Przewodnos¢ 511 pS/cm )
, 4 elektryczna wiasciwa (0 | temp. pomiaru 18,0°C | w 25 °C PN-EN 27888:1999 76 2.500
Sumaryczna zawarto$c -
wapnia i magnezu i . g
5. (twardosé ogbina) 282 mg /! PN-ISO 6059:1999 52 60-500
CaCOs = . —
indeks
6. | nadmanganianowy 3,66 mg /1 Oz | PN-EN ISO 8467:2001 R 0,88 5,0
-utlenialnosé z KMnO, B
| Stezenie jonu £ 1.
7. amonowego <0,04 mg /| PN-1SO 7150-1:2002 0,04+0,01 0.50
8. | Stezenie azotynow <0,04 mg /| PN-EN 26777:1999 0,04+0,01 0,50
9. | Stezenie azotandéw 1,44 mg /| PN-82/C-04576.08 W 0,20 50
|
10. | Stezenie chlorkéow <5,00 mg /| PN-1SO 9297:1994 5,00+0,40 250
.. | Stezenie zelaza _ . —
11. ogélnego <40 ug /1 PN-ISO 6332:2001+Ap1:2016-06 4048 200
12. | Stezenie manganu 1 ug 1 PN-92/C-04590/03 w 2 50
13. | Siarczany <25 mg /| Test Nanocolor nr 985062 NA 253 250
PN-EN ISO 17993:2005
14. | £ WWAB 0,0050 ug /I HKL/PB-01 0,0021 0,10
| | Wydanie 1 z dnia 29.02.2024r.
| PN-EN ISO 17993:2005
15. | Benzo(a)piren <0,0025 pg /I HKL/PB-01 0,0025+0,0009 0,010
Wydanie 1 z dnia 29.02.2024r -
Wyniki badan sensorycznych dla prébki nr: HKL/N - 510/2025
. . . | Niepewnosé Wartosé
Lp. Parametr Wynik pomiaru Jednostka | Identyftkator metody badawczej pomiaru parametryczna®
<1 PN-EN 1622:2006 f(\kcepwwat'gy Pb'iez
< onsumentow | bez
1. | Zapach® temp. pomiaru 22,0°C TON Metqda uproszczona, parzysta, - nieprawidtowych
- wybor niewymuszony R zmian
<1 PN-EN 1622:2006 ’k*kcePtOWatg‘Y bezez
= onsumentow | bez
2. | Smak temp. pomiaru 22,0°C TFN Metqda uproszczona, parzysta, - nieprawidiowych
‘wybor niewymuszony zmian

Czas przechowywania przed badaniem: <72 h
Data i godzina badania: 28.03.2025 8%
Rodzaj wody odniesienia: woda dejonizowana |
Liczba wybranych oceniajgcych: 3 osoby. |
Przed rozpoczeciem badania usunieto chlor z probki.

TON - liczba progowa zapachu. W przypadku wyniku <1 badanie wykonuje si¢ metodg uproszczong, w przypadku pozostatych wynikéw stosuje si¢ metode petna. [

Sprawozdanie z badan HKL/N-510/2025
Wyniki dotycza wytgcznie otrzymanej i przebadanej probki. Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody Sekcji Badania Wody w Kaliszu, nie moze by¢ kopiowane
we fragmentach. Skargi mozna skfada¢ pisemnie od daty otrzymania sprawozdania

| Akceptowalny / nieakceptowalny stwierdzony w zespole oceniajacym w laboratorium.

-verte -

TFN - liczba progowa smaku. W przypadku wyniku <1 badanie wykonuje si¢ metodg uproszczona, w przypadku pozostatych wynikow stosuje sig metode peing.
<1 TON - Zapach akceptowalny.
“) <1 TFN - Smak akceptowalny.

Strona 2/3



Niepewnoéé pomiaru fizyko-chemicznego wyrazona jest niepewnoscig rozszerzong obliczong dla poziomu ufnosci ok. 95% i k=2, nie uwzgledniajac niepewnos¢
pobierania i transportu probki.

Wynik pomiaru w postaci ,</>" 0znacza, iz jest to rezultat badania, bezpoérednio powigzany z dolng lub gorng granicg zakresu pomiarowego akredytowanej metody.
Niepewnoéé pomiaru dofyczaca wyniku w postaci ,</>" oznacza, ze podana rozszerzona niepewnos$é, odnosi sie wytgcznie do doinej lub gérnej granicy zakresu
pomiarowego akredytowanej metody.

*Wediug wymagar Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dn. 07.12.2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. (Dz. U. 2017 poz. 2294).
**Zaleca sie aby ogblna liczba mikroorganizméw nie przekraczata

- 100 jtk/1ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowe;,

- 200 jtk/1ml w kranie konsumenta.

M \Wynik po korekcie za pomoca urzadzenia do kompensacji wptywu temperatury.

) Niepotrzebne skresli¢.

Dla wynikéw pomiaréw mikrobiologicznych wyrazanych jako ,0", ,nie wykryto™ niepewnosci nie podaije sig.

R - metoda referencyjna dia badan mikrobiologicznych, fizyko-chemicznych i sensorycznych: wody do spozycia w odniesieniu do Rozporzadzenia Ministra Zdrowia
z dn. 07.12.2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. (Dz. U. 2017 poz. 2294).

W - norma wycofana bez zastgpienia - spetniajgca wymagania powyzszego przepisu prawnego.

Sprawozdanie z badan moze zawiera¢ metody badawcze objete zakresem akredytacji oraz nieobjgte zakresem akredytaciji. Metody nieobjete zakresem akredytacji
spetniajgce wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025 zostaly oznaczone symbolem - NA.

Osoba autoryzujgca wyniki:

Badan mikrobiologicznych: Badan fizyko-chemicznych:

Badan sensorycznych: Badarn chromatograficznych:

i
{

ﬂ, ,.".-, =Y "'I.I'”-'" §rry, Ir {
' ',iz/i/ —ﬂ-(-t‘f_(«i LA . I LA

Data sporzadzenia sprawozdania
28.03.2025

-koniec sprawozdania-
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Sprawozdanie z badan HKL/N-510/2025
Wyniki dotyczg wytacznie otrzymanej i przebadanej probki. Sprawozdanie z badari bez pisemnej zgody Sekcji Badania Wody w Kaliszu, nie moze by€ kopiowane
we fragmentach. Skargi mozna skiadac pisemnie od daty otrzymania sprawozdania






PC A Wojew6dzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu
DZIAL LABORATORYINY
ngﬁaﬁf&w ul. Noskowskiego 23, 61-705 Poznan
NIP: 778-11-71-963 REGON: 000294065 BDO: 000207899
% LABORATORIUM BADANIA WODY I POMIAROW FIZYCZNYCH
BADARIA ul. Noskowskiego 21, 61-705 Poznan

e-mail: Ibwipf wssepoznan@sanepid.gov.pl tel.: 61 85 44 826

LABORATORIUM APARATURY SPECJALNEJ

ul. Libelta 36, 61-707 Poznan
e-mail: laboratorium.aparatury. wssepoznan@sanepid.gov.pl tel.: 61 85 44 847

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR N/1244/2025

*Nazwa i adres klienta: Powiatowa Stacja Sanitamo-Epidemiologiczna w Kaliszu
ul. Koéciuszki 6, 62-800 Kalisz

*Cel badan: inne

“Probke pobral / dostarczyl: Probkobiorca PSSE

“Data pobrania probki: 25.03.2025r. Data przyjecia probki: 26.03.2025 r.
“Metoda pobierania prébek: PN-ISO 5667-5:2017-10 “Qznaczenie prébki: 1
Przedmiot badan: woda do spozycia przez ludzi Stan probki: dobry

“Typ probki: woda przeznaczona do spozycia
“Miejsce pobrania: wodociag - Radliczyce
sie¢ - Marchwacz 27, szkota podstawowa - kran przy wodomierzu - pomieszczenie przy kottowni.

Metody badawcze objete zakresem akredytacji oznakowano symbolem A. Metody nieakredytowane objete systemem zarzadzania oznakowano symbolem N.

WYNIKI BADAN
wykonanych w Laboratorium Aparatury Specjalnej

Data rozpoczecia badan: 27.03.2025 r. Data zakonczema badan: 02.04.2025 r.
Warto§¢
Identyfikator metody Wynik /Informacjao| Niepewno$¢ wyniku "
Lp. FParametr badawczej ! rezultacie badania ? badania ¥ parametryczna Jednostka
(dopuszczalna)
PB-LB-AS-19.62 .
. < +
1 Bisfenol A9 Wyd. 2 z dn. A U8 0,75%0,18 - g/l
15.02.2024 1. ® ©)
. PB-LB-AS-19.64
2 h ISurna k\:]asowhsm Wyd. 1 zdn. A s 3]:;1 - pe/l
alogenooctowych®? 555 2024 1. () (D)
PB-LB-AS-19.64
5 ) kwas o [Wyd 1z dn. A <3 3]:;1 - pg/l
monobromooctowy® |50 3024 ., (B) ®)
PB-LB-AS-19.64
4 hlfwas e |Wyd 1 zdn. A g 3]:;1 - pe/l
monochlorooctowy® (505 2024 1. B) (D)
PB-LB-AS-19.64 < 341
5 | kwas dibromooctowy® |Wyd. 1z dn. A B D - ng/l
15.022024 1. B) ©)
PB-LB-AS-19.64 <3 341
6 | kwas dichlorooctowy® |Wyd. 1z dn. A D - ng/l
15.02.2024 1. ®) )
N/1244/2025 Stronal/2

Dokument opatrzony podpisem elektronicznym weryfikowanym certyfikatem kwalifikowanym - Jacek Olejniczak - 2025-04-04 14:15:50.542171



Wartosé
Identyfikator metody Wynik /Informacjao| Niepewno$¢ wyniku n
Lp. fignainete badaweczej rezultacie badania ¥ badania ¥ parametryczna D
(dopuszczalna)

PB-LB-AS-19.64 <3 341

7 | kwas trichlorooctowy® |Wyd. 1 z dn. A - pg/l
15.02.2024 1. (B) (D)
PB-LB-AS-19.65

8 | Mikrocystyna LR |Wyd. 1z dn. N <0,3 0,340,1 - ng/l
10.02.2025 1.

Parametry 1-8 autoryzowal: 02.04.2025 r., 01.04.2025 r. Maciej Liszkiewicz, Kierownik Pracowni Chromatografii Cieczowej Laboratorium Aparatury Specjalnej

Dane dostarczone przez klienta.

U Metody badawcze stosowane w badaniach speiniajqwymagania okreslone w: Rozporzqdzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.w sprawie jakosciwody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 poz. 2294).

2 Jezeli wynik badaniailosciowegoe otrzymany przez Laboratorium Aparatury Specjalnej Dzialu Laboratoryinego WSSEw Poznaniu niezawiera si¢ w zakresie pomiarowym
akredytowanej metody (potwierdzonej akredytacjq PCAnr AB 438), wtedy lab oratorium w sprawozdaniu z bada# przedstawia informacje o uzyskanym rezaltacie badania w
postaci:
< wartosci dolnegj granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody / jednostka fub
> wartoéci gérnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody / jednostka
wraz z informacjg o warto$ciniepewnosci rozszerzonej odpowiednio dla doinej granicy zakresu pomiarowego lub gérej granicy zakresu pomiarowego.

Dla badanr fizykochemicznych, dla informacji o rezultacie badania podanychna sprawozdaniu w formie , <" lub ,, > Laboratorium identyfikufe do czego znak ten sig odnosi:
(4) < ponizej dolnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody;

(B) < ponizej granicy oznaczalnosci akredytowanej metody (LOQ);

(C) > powysiej gdrnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody.

3 Niepewnosci wynikdw fizykochemicznych wyrazone sq niepewnosciq rozszerzong odliczong dla metody badawczej przy prawdopodobienstwie rozszerzenia 93% i

wspdlezynniku rozszerzenia k=2. Niepewno$é zwigzana z pobieraniem probekjest skladnikiem budzetu niepewnosci, jezeli probki pobrane sq przez prébkobiorcéw LB-WiPF.

(D) - doina granica zakresu pomiarowego akredytowanej metody wraz z niepewnosciq rozszerzonq dla tef wartosct;

(E) - géma granica zakresu pomiarowego akredytowanej metody wraz z niepewnosciq rozszerzong dla tej wartosci.

¥ Okreslonow: Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia =z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ciwodyprzezhaczonej do spozycia prsez ludzi (Dz.U. z 2017 poz. 2294).

3 Informacje o rezultacie badania przedstawiono wraz z niepewnosciq rozszerzong dia dolnej granicy zakresu pomiarowego metody (granicy czaaczainosci— LOQ).

E Badania wykonano w: DZIAE LABORATORYJNY Laboratorium Aparatury Specjalnej ul. Libelta 36, 61-707 Poznar

7 W skiad sumy kwasdéw halogenooctowych wchodzq: kwas dibromooctowy, kwas dichlorooctowy, kwas monobromooctowy, kwas monochlorooctowy, kwas trichlorooctowy.

- koniec sprawozdania -

Sprawozdanie zostato sporzadzone w postaci elektronicznej. Wydruk niniejszego sprawozdania jest informacjg o sprawozdaniu z badan.

Wyniki badar/informacje o rezultacie z badan i stwierdzen zgodnosci ze specyfikacja odnosza si¢ wylacznie do probek otrzymanych i badanych przez Laboratorium.
Sprawozdanie z badaf bez pisemnej zgody danego Laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci. Niewtasciwe pobranie i/lub transport prébek do
laboratorium, jak i przekazanie przez Klientéw btednych lub nieprawdziwych informacji dotyczacych prébek (takich jak: data, godzina, metoda pobierania probek,
rodzaj, opis, oznakowanie oraz miejsce pobrania probek) moze mie¢ wptyw na waznos¢ wynikéw. Klient ma mozliwo$é zkozenia skarg na dziatalnos¢ laboratoryjna,
w tym sprawozdania z badan,

Sprawozdanie zatwierdzit: 04.04.2025 r.dr inz. Jacek Olejniczak

Kierownik Laboratorium Badania Wody i Pomiaréw Fizycznych
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FoLsKiE CENTRAUM
AXREDYTACH

©

Wojewddzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu
DZIAL LABORATORYINY
ul. Noskowskiego 23, 61-705 Poznan
NIP: 778-11-71-963 REGON: 000294065 BDO: 000207899

LABORATORIUM BADANJA WODY I POMIAROW FIZYCZNYCH
ul. Noskowskiego 21, 61-705 Poznan
e-mail: Ibwipf.wssepoznan@sanepid.gov.pl tel.: 61 85 44 826

BADANIA
o

AB 438

LABORATORIUM APARATURY SPECJALNEJ

ul. Libelta 36, 61-707 Poznan
e-mail: laboratorium.aparatury. wssepoznan@sanepid.gov.pl tel.: 61 85 44 847

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR N/1247/2025

*Nazwa i adres klienta: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kaliszu
ul. Kosciuszki 6, 62-800 Kalisz

*Cel badan: monitoring parametréw grupy B

“Prébke pobral / dostarezyl: Prébkobiorca PSSE

*Data pobrania probki: 25.03.2025r.

“Metoda pobierania prébek: PN-ISO 5667-5:2017-10
Przedmiot badan: woda do spozycia przez ludzi

“Typ probki: woda przeznaczona do spozycia

Data przyjecia prébki: 26.03.2025 r.
“Oznaczenie probki: 1
Stan prébki: dobry

*Miejsce pobrania: wodociag - Radliczyce
sieé - Marchwacz 27, szkota podstawowa - kran przy wodomierzu - pomieszczenie przy kottowni.

Metody badawcze objete zakresem akredytacji oznakowano symbolem A. Metody objete elastycznym zakresem akredytaciji oznakowano symbolem AE.
WYNIKI BADAN FIZYKOCHEMICZNYCH

Data rozpoczecia badan fizykochemicznych: 26.03.2025 r. Data zakoficzenia badad fizykochemicznych: 29.03.2025 r.

Wartosé
1d fikat tod Wynik / Infi j Ni §¢ ik
Lp. Parametr entg; d:vs?crzgcl)o y reiﬁi tacilell:);(;[;?lci‘;a: 'epg‘;’g:ni;¥n' u parametryczna ¥ Jednostka
(dopuszczalna)
1 Fluorki NSV 025 + 0,04 15 mg/l
PB-10-A-191
2 Séd Wyd. 4 zdn. A 13,6 + 1,7 200 mg/l
24.03.2023 r.
3 Bor P SO 172942 g 0,041 +0,007 1,0 mg/l
. PN-EN ISO 17294-2: <10,0 10,0+ 1,1
4 Glin 201611 wZ (B) (D) 200 ug/l
PN-EN ISO 17294-2: <10 1,0+ 0,1
5 Chrom 201611 WZ (B) (D) 50 ng/l
o PN-EN ISO 17294-2: <1,0 1,0£0,1
6 Nikiel 2016-11 wzZ (B) (D) 20 pg/l
7 Mieds PRENISOITHE we 0,013 + 0,002 20 me/l
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tp|  aame oot ity | Wyl Tatormaca| Nepeviol i | parameirycma | dednata
(dopuszczalna)
g Arsen ZP(I)\II-?_IIIIISO 172942: o <( é,)o 1,0(;)0,1 10 e/l
9 Selen 2P(I;TI-6E-IIIIISO 17294-2: WZ A <(El;,)0 1,0(}:*):)0,1 10 ug/l
10 Srebro E(IJ\II-(ISE_IIIIISO 17294-2: WZ A <0(,§())10 0,0010(]:;)0,0001 0,010 mg/l
0 Kadm 5(1;11-?_1111130 172042 o <8§;0 0,10(;)0,01 5.0 -
. Antymon I;ONI-?_IIIIISO 172942 oo o <((])3,;0 0,10(:;)0,01 5.0 ug!
3 Oléw 12>0Nl-£1111130 172942 o o <( ]_1,’)0 1,0(;)0,1 0 ugl
T e AP B ™ C TR ™
5| momamy NSO L @0 | 0w 0|

Parametry 1-15 autoryzowat: 01.04.2025 t. dr n. chem. Paulina Rechnia - Goracy, Asystent Pracowni Chemicznej Laboratorium Badania Wody i Pomiaréw
Fizycznych

*

Dane dostarczone przez klienta.

WZ - norma wycofana przez PKN z zastgpieniem

)

3

4

Metody badaweze stosowane w badaniach spelniajgwymagania okreslone w: Rozporzgdzenie Minisira Zdrowia = dnia 7 grudnia 2017 r.w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spoiycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 poz. 2294).

Jezeli wynik badania ilosciowego otrzymany przez Laboratorium Badania Wody i Pomiaréw Fizycznych w Poznaniu nie zawiera sigw zakresie pomiarowym akredytowanef
metody (potwierdzonej akredytacjq PCA nr AB 438), wiedy lub oratoriumw sprawozdaniu z badan przedstawia informacje o uzyskanym rezultacie badania w postaci:

< wartodci dolnej granicy zakresu pomiarowego akredviowanej metody / jednostka Iub

> warto$ci gérnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody / jednostka

wraz z informacjg o wartosciniepewno$ci rozszerzonej odpowiednio dla dolnej granicy zakresu pomiarowego lub gérnej granicy zakresupomiarowego.

Dla badan fizykochemicznych, dla informacji o rezultacie badania podanych na sprawozdaniu w formie , <" lub > " Laboratorium identyfikuje do czego znak ten sig odnosi:
(4) < ponizej dolnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody;

(B) < ponizej granicy oznaczalnosci akredytowanej metody (LOQ);

(C) > powyzej gérnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody.

Niepewnosci wynikdw fizykochemicznych wyrazone sq niepewnoscig rozszerzong obliczong dla metody badawczej przy prawdopodobienisiwie rozszerzenia 93% i
wspdlczynniku rozszerzenia k=2. Niepewno$é zwigzana z pobieraniem probekjest skladnikiem budzetu niepewnosci, jezeli probki pobrane sq przez prdbkobiorcéw LB-WiPF.
(D} - dolna granica zakresu pomiarowego akredytowanej metody wraz z niepewnosciq rozszerzong dla tej wartosci;

(E) - gérna granica zakresu pomiarowego akredytowanej metody wraz z niepewnoscig rozszerzonq dla tej wartosci.

Okreslono w: Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosciwodyprzeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 poz. 2294).

WYNIKI BADAN
wykonanych w Laboratorium Aparatury Specjalnej

Data rozpoczecia badan: 26.03.2025 r. Data zakonczenia badan: 28.03.2025 r.
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. ‘Wartosé
Identyfikator metody Wynik /Informacjao| Niepewnos¢ wyniku
Lp. FaGAmEE badawezej ! rezuitacie badania ? badania ¥ p(zroa:;:;z i;f;‘; ! Jednostka
. PN-EN ISO <0,4 0,4+0,1
- 5 b s 5
1 1,2-dichloroetan®  [) 210005 AE ) D) 3,0 g/l
) Suma Trichloroetenu i |PN-EN ISO AE <0,4 0,4+0,1 10 1
Tetrachloroetenu®  |10301:2002 (B) (D) ug
PB-LB-AS-19.63
3 | Suma pestycydswd) |Wyd. 2z dn. AE P 0.0 001 0,50 ug/l
15.02.2024 . (B) )
PB-LB-AS-19.63
<0,03 0,0320,01
4 Atrazyna®) Wyd. 2 zdn. AE ’ ’ ’ 0,10 pg/l
15.02.2024 1. ®) ®)
PB-LB-AS-19.63
5 Alachlor® Wyd. 2 2 dn. apl 0 0.0 001 0,10 ng/l
15.02.2024 1. (B) ®)
PB-LB-AS-19.63
6 Chlorfenwinfos®  |Wyd. 2z dn. AE <0}’303 0’03;0’01 0,10 pg/l
15.02.2024 1. (B) ©)
PB-LB-AS-19.63
7 Diuron® Wyd. 2 z dn. AE SR 0’03[i)0’01 0,10 ug/t
15.02.2024 r. (B) (D)
PB-LB-AS-19.63
8 Izoproturon® Wyd. 2 z dn. AE <0é03 0,03x0,01 0,10 pg/l
15.02.2024 1. (B) )
PB-LB-AS-19.63
. <0,03 0,03+0,01
9 Simazyna® Wyd. 2 z dn. AE 2 ’ ’ 0,10 ng/l
15.02.2024 1. ® )
PB-LB-AS-19.63
10 Cybutryna®  |Wyd. 2z dn. AE <°]=3°3 0’03;—;0”1 0,10 ng/l
15.02.2024 r. B) D)
PB-LB-AS-19.63
11 Dichlorfos®  [Wyd. 2z dn. AE i 003001 0,10 ng/l
15.02.2024 r. (B) D)
PB-LB-AS-19.63
12 Terbutryna® Wyd. 2 z dn. AE <0]§03 0’03]:;0’01 0,10 ng/l
15.02.2024 1. B (D)
PB-LB-AS-19.63
13 Bromacil® Wyd. 2 z dn. AE <0}_’)’03 0’03;0’01 0,10 ng/l
15.02.2024 1. ®) (D)
PB-LB-AS-19.63
14|  Imidachlopryd®  |Wyd.2zdn. AE <°é°3 0’03;(”01 0,10 ug/l
15.02.2024 1. B) ®)
PB-LB-AS-19.63
15 Tebukonazol® Wyd. 2 zdn. AE =) 0,03£0,01 0,10 pe/l
15.02.2024 1. B) ©)
PB-LB-AS-19.63
16 Azoksystrobina®  [Wyd. 2z dn. AE <0é03 0’03$0’01 0,10 g/l
15.02.2024 . ®) )
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Wartosé
Identyfikator metody Wynik / Informacjao| Niepewno$é wyniku
Lp- Farsinetr badaweczej P rezultacie badania » badania ¥ parametryczna 9 JEdiiosdc
(dopuszczalna)
PB-LB-AS-19.63
17| Propikonazol®  |Wyd. 2z dn. AE S 0,03£0,01 0,10 ug/l
15.02.2024 r. ®) D)
PB-L.B-AS-19.63
18 Terbutyloazyna®  |Wyd. 2z dn. AE 008 0,03£0,01 0,10 ug/l
15.02.2024 1. B) ®)
PB-LB-AS-19.63
19 Linuron® Wyd. 2 zdn. AE <4 0,03x0,01 0,10 ng/l
15.02.2024 1. ®) ©)
PB-LB-AS-19.63
20 Etofumesat® Wyd. 2 z dn. AE <L) 0,03£0,01 0,10 ug/l
15.02.2024 r. ®) D)
PB-LB-AS-19.63
21 Metazachlor® Wyd. 2 zdn, AE <UL 0,03x0,01 0,10 ug/l
15.02.2024 1. (B) D)
PB-LB-AS-19.63
2 Boskalid® Wyd. 2z dn. AE e 0,0320,01 0,10 ng/l
15.02.2024 1. B) ©)
PB-LB-AS-19.63
23 Tiametoksan® Wyd. 2 zdn. AE S 0,03+0,01 0,10 ug/l
15.02.2024 1. (B) )
PB-LB-AS-19.63
24 Karbendazym® Wyd. 2 zdn. AE <Uii) 0,0320,01 0,10 g/l
15.02.2024 1. (B) D)
PB-LB-AS-19.63
25 Chlorydazon® Wyd. 2 zdn. AE AL 0,03£0,01 0,10 pe/l
15.02.2024 1. ®) (D)
PB-LB-AS-19.63
26|  Chinoksyfen®  |Wyd.2zdn. AE =01z 0,03£0,01 0,10 g/l
15.02.2024 1. (B) @)

Parametry 1-2 autoryzowat: 31.03.2025 r. Lukasz Nowaczyk, Kierownik Pracowni Chromatografii Gazowej Laboratorium Aparatury Specjainej

Parametry 3-26 autoryzowatl: 01.04.2025 r. Maciej Liszkiewicz, Kierownik Pracowni Chromatografii Cieczowej Laboratorium Aparatury Specjalnej

4

3

49
3
L)

Metody badawcze stosowane w badaniach spelniajgwymagania okreslone w: Rozporzqdzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.w sprawie jakosci wody

praeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2 2017 poz. 2294).

Jezeli wynik badaniailosciowego otrzymany przez Laboratorium Aparatury Specjalnej Dzialu Laboratoryjnego WSSEw Poznaniu nie zawiera sig w zakresie pomiarowym
akredvtowanej metody (potwierdzonej akredytacjg PCAnr AB 438), wtedy lab oratorium w sprawozdaniu z badah przedstawia informacje o uzyskanym rezultacie badania w

postaci:

< wartosci doinej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody / jednostka
> wartosci gérnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody / jednostka
wraz z informacjq o wartosciniepewnosci rozszerzonej odpowiednio dla dolnej granicy zakresu pomiarowego lub gdrnej granicy zakresu pomiarowego.
Dla badah fizykochemicznych, dla informacji o rezultacie badania podanychna sprawozdaniu w formie , <” lub ,, > " Laboratorium identyfikuje do czego znak ten si¢ odnosi:
(4) < ponizej dolnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody;
(B) < ponizej granicy oznaczainosci akredytowanef metody (LOQ);
(C) > powyzej gornej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody.
Niepewno$ci wynikow fizykochemicznych wyrazone sq niepewnosciq rozszerzonq obliczong dla metody badawczej przy prawdopodobieristwie rozszerzenia 95% i
wspdlczynniku rozszerzenia k=2. Niepewnosé zwigzana = pobieraniem probekjest skladnikiem budzetu niepewnosci, jezeli probki pobrane sq przez prébkobiorcéw LB-WiPF.
(D) - dolna granica zakresu pomiarowego akredytowanej metody wraz z niepewnoscig rozszerzong dla tej wartosci;
(E) - gérna granica zakresu pomiarowego akredytowanej metody wraz z niepewnosciq rozszerzong dla fej wariosci.
Okre$lonow: Rozporzqdzenie Minisira Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosciwody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 poz. 2294).
Badania wykonano w: DZIAE LABORATORYJNY Laboratorium Aparatury Specjalnej ul. Noskowskiego 23, 61-705 Poznai
Badania wykonano w: DZIAE LABORATORYJNY Laboratorium Aparatury Specjainej ul. Libelta 36, 61-707 Poznati

W sklad sumy pestycydéw wchodzg: Alachlor, Atrazyna, Chlorfenwinfos, Diuron, Izoproturon, Simazyna, Cybutryna, Dichlorfos, Terbutryna, Bromacil, Imidachlopryd,
Tebukonazol, Azoksystrobina, Propikonazol, Terbutyloazyna, Linuron, Etofumesat, Metazachlor, Boskalid, Tiametoksan, Karbenduzym, Chlorydazon, Chinoksyfen

- koniec sprawozdania -

lub

N/1247/2025
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Sprawozdanig zostato sporzadzone w postaci elektronicznej. Wydruk niniejszego sprawozdania jest informacja o sprawozdaniu z badan.

Wyniki badan/informacje o rezultacie z badan i stwierdzen zgodnosci ze specyfikacja odnosza sig wytgcznie do probek otrzymanych i badanych przez Laboratorium.
Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody danego Laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci. Niewtasciwe pobranie i/lub transport probek do
laboratorium, jak i przekazanie przez Klientéw btednych lub nieprawdziwych informacji dotyczacych probek (takich jak: data, godzina, metoda pobierania probek,
rodzaj, opis, oznakowanie oraz miejsce pobrania probek) moze mie¢ wplyw na waznosé wynikéw. Klient ma mozliwo$¢ ztozenia skarg na dziatalnos¢ laboratoryjna,
w tym sprawozdania z badar.

Sprawozdanie zatwierdzit: 02.04.2025 r.dr inz. Jacek Olejniczak

Kierownik Laboratorium Badania Wody i Pomiardw Fizycznych
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