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SEKCJA BADANIA WODY
SPRAWOZDANIE Z BADAN nr HKL/N — 554/2025
Nr prébki: HKL/N - 554/2025 protokét poboru nr ON-HK.903.113.2025

Zlecenie z dn. 15 stycznia 2025r. Umowa w sprawie zasad i trybu realizacji badan wody
nr OL-HKL.9011.7.2025

Nazwa i adres zleceniodawcy: Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu
ul. Kosciuszki 6, 62-800 Kalisz

informacje podane przez zleceniodawce

Miejsce pobierania probki: Wodocigg Szczytniki — woda uzdatniona — SUW Szczytniki
— wyjscie wody na sie¢ wodociggowa

Obiekt badania: probka wody przeznaczona do spozycia

Metoda pobierania probki: Zgodnie z normami: PN-ISO 5667-5:2017-10,

PN-EN ISO 19458:2007; pobieranie wedtug planu pobierania zleceniodawcy.

Prébki pobierano i dostarczono przez: ON-HK PSSE w Kaliszu, tukasz Bijak

szkolenie z dnia 12.04.2018

| Data/godzina pobierania: 01.04.2025/12%
Oznaczenie probki w terenie: 6

' Temperatura prébki w chwili pobierania: 14,7°C

Stan probki: zgodny z_wymaganiami | niezgodny z wymaganiami?
Sekcja Badania Wody nie uczestniczy w pobieraniu i transporcie probki.
Data przyjecia: 01.04.2025

Temperatura otoczenia: -

Data rozpoczecia badania: 01.04.2025

Data zakornczenia badania: 04.04.2025

_Wyniki badan mikrobiologicznych dla prébki nr: HKL/N — 55412025

| Wynik ' . | Niepewnosé Wartos¢
Lp. | Parametr pomiaru Jednostka Identyfikator metody badawczej pomiaru parametryczna*
Ogblna liczba Bez
1. | mikroorganizmow w 2 jtk £ 1ml PN-EN ISO 6222:2004 R 16 nieprawidiowych
2242 °C przez 6814h zmian**
) . . . PN-EN 1SO 9308-1:2014-12
| 2. |Liczba bakterii grupy coli 0 jtk /100 ml +A1:2017-04 R - 0
L _ |
. . . . PN-EN 1SO 9308-1:2014-12
3. | Liczba Escherichia coli 0 jtk / 100 mi +A1:2017-04 R - 0
o - verte -
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Sprawozdanie z badan HKL/N-554/2025
Wyniki dotyczg wylqcznie otrzymanej | przebadanej probki. Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody Sekcji Badania Wody w Kaliszu, nie moze by¢
kopiowane we fragmentach. Skargi mozna skiada¢ pisemnie od daty otrzymania sprawezdania




Wyniki badan fizycznych dla prébki nr: HKL/N — 554/2025

o i Nie §¢ Wartoéé
. . . pewnosc artosé
Lp. Parametr Wynik pomiaru | Jednostka Identyfikator metody badawczej | pomiaru parametryczna®
T — Akceptowalna przez
konsumentéw i b
1. [ Metnosé 0,47 NTU PN-EN ISO 7027-1:2016-09 R | 0,12 nieprawidtowychirznian.
| | Zalecany zakres
| wartoéci do 1,0
Ak 1
Pt PN-EN 1SO 7887:2012+Ap1:2015-06 | k?’?:S’t::’ig;miz.
2. |Barwa 2,5 mg Pt Metoda D R 0.6 g Pt ke
konsumenta
7.7 .
3. |pH temp. porniaru 18,0°C - PN-EN ISO 10523: 2012 0,1 6,5-9,5
4 Przewodno$é 382 pS/icm PN-EN 27888:1999 57 2.500
" | elektryczna wiasciwa (' | temp. pomiaru 18,1°C w25 °C ) :
Wyniki badan sensorycznych dla prébki nr: HKL/N - 554/2025 o
. . . | Niepewnos¢ Wartosé
Lp. Parametr Wynik pomiaru Jednostka Identyfikator metody badawczej pomiaru parametryczna’
< PN-EN 1622:2006 Akceptowalny przez
1. | Zapach® femp. 0o A 22 650 TON Metoda uproszczona, parzysta, - n?g:r:mﬂ;%é: ez
PP ‘ wybér niewymuszony R | zmian
< PN-EN 1622:2006 | Akceptowalny przez
2. | Smak® temp. bo n:iaru . TFN Metoda uproszczona, parzysta, - 'S?é}f}‘;'v?%méﬁ -
PP ' wybor niewymuszony zmian

Czas przechowywania przed badaniem: <72 h

Data i godzina badania: 04.04.2025 9%

Rodzaj wody odniesienia: woda dejonizowana

Liczba wybranych oceniajacych: 3 osoby.

Przed rozpoczeciem badania usunigto chlor z prébki.
TON - liczba progowa zapachu. W przypadku wyniku <1 badanie wykonuje si¢ metoda uproszczong, w przypadku pozostatych wynikéw stosuje sie metode petna.
TFN - liczba progowa smaku. W przypadku wyniku 1 badanie wykonuje si¢ metodg uproszczong, w przypadku pozostatych wynikéw stosuje sie metode petng.

() <1 TON - Zapach akceptowalny.
*) <1 TFN - Smak akceptowalny.

Akceptowalny / nieakceptowalny stwierdzony w zespole oceniajgcym w laboratorium.

Przedstawiona niepewnoéé rozszerzona (przy poziomie ufnosci okolo 85% i wspdiczynniku rozszerzenia k=2) pomiaru mikrobiolog

icznego zostata oszacowana

zgodnie z PN-ISO 29201:2022-02 i opiera sie na podejsciu catosciowym opartym na losowym rozmieszczeniu mikroorganizméow na plytce i mozliwym udziale
niepewnosci wynikajacej z potwierdzen.
Niepewnos¢ pomiaru fizyko-chemicznego wyrazona jest niepewnoscig rozszerzong obliczong dia poziomu ufnosci ok. 95% i k=2, nie uwzgiedniajgc niepewnosc

pobierania i transportu probki.

*Wedtug wymagarn Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dn. 07.12.2017r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez iudzi.(Dz.U.2017 poz. 2294).
*Zaleca sie aby ogdlna liczba mikroorganizméw nie przekraczata :
- 100 jtk/tmi w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej,

- 200 jtk/tml w kranie konsumenta.

MWynik po korekcie za pomocg urzadzenia do kompensacji wplywu temperatury.

2 Niepotrzebne skresli¢

Dla wynikéw pomiaréw mikrobiclogicznych wyrazanych jako ,0”, ,nie wykryto” niepewnosci nie podaje sie.
R ~ metoda referencyjna dia badan mikrobiologicznych, fizyko-chemicznych i sensorycznych: wody do spozycia w odniesieniu do Rozporzadzenia Ministra Zdrowia
z dn. 07.12.2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. (Dz. U. 2017 poz. 2294).
Sprawozdanie z badan moze zawieraé metody badawcze objete zakresem akredytacii oraz nieobjete zakresem akredytacji. Metody nieobjete zakresem akredytacii
spelniajgce wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025 zostaty oznaczone symbolem — NA

Osoba autoryzujgca wyniki:

Badan mikrobiologicznych:

N%{Y\M/Wu

Badan fizyko-chemicznych:

AS

TENT

mgr inz. M an\ Skurniak

Badan sensorycznych:

Data sporzadzenia sprawozdania

Sprawozdanie z badan HKL/N-554/2025

-koniec sprawozdania-

04.04.2025
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Wyniki dotycza wylacznie otrzymangj i przebadane;j probki. Sprawozdanie z badari bez pisemnej zgody Sekcji Badania Wody w Kaliszu, nie moze by¢é kopiowane
we fragmentach. Skargi mozna sktadaé¢ pisemnie od daty otrzymania sprawozdania
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SEKCJA BADANIA WODY
SPRAWOZDANIE Z BADAN nr HKL/N — 550/2025
Nr prébki: HKL/N - 550/2025 protokét poboru nr ON-HK.903.113.2025

Zlecenie z dn. 15 stycznia 2025r. Umowa w sprawie zasad i trybu realizacji badan wody
nr OL-HKL.9011.7.2025

Nazwa i adres zleceniodawcy: Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu
ul. Kosciuszki 6, 62-800 Kalisz

Informacje podane przez zleceniodawce

Miejsce pobierania probki: Wodociag Szczytniki — sie¢ — Popow 54, Szkota Podstawowa
— kran przy wodomierzu
Obiekt badania: probka wody przeznaczona do spozycia

Metoda pobierania prébki: Zgodnie z normami: PN-ISO 5667-5:2017-10,
| PN-EN SO 19458:2007; pobieranie wedtug planu pobierania zleceniodawcy.

Prébki pobierano i dostarczono przez: ON-HK PSSE w Kaliszu, tukasz Bijak

szkolenie z dnia 12.04.2018

Data/godzina pobierania: 01.04.2025/10%

Oznaczenie probki w terenie: 2

Temperatura probki w chwili pobierania: 13,2°C Temperatura otoczenia: -

Stan pr@ki: zgodny z wymaganiami / niezgodny z wymaganiami’
Sekcja Badania Wody nie uczestniczy w pobieraniu i transporcie prébki.
Data przyjecia: 01.04.2025

Data rozpoczecia badania: 01.04.2025 Data zakonczenia badania: 04.04.2025
Wyniki badan mikrobiologicznych dla prébki nr: HKL/N — 550/2025
|
Wynik : . | Niepewno$¢é Wartos¢
Lp. Parametr pomiaru Jednostka Identyfikator metody badawczej pomiaru parametryczna*
Ogélna- liczba . Bez
1. | mikroorganizimiow w 1 jtk/1ml [ PN-EN ISO 6222:2004 R | <1;7 nieprawidtowych
! 2212 °C przez 68+4h B zmian**
[ . " ; . PN-EN 1SO 9308-1:2014-12
2. F Liczba bakterii grupy coli 0 jtk / 100 mi +A1:2017-04 R - 0
| [, B _ . [ . PN-EN 1SO 9308-1:2014-12
| 3. | Liczba Escherichia coli 0 jtk /100 ml +A12017-04 R - 0
o - verte -
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Sprawozdanie z badan HKL/N-550/2025
Wyniki dotycza wylgeznie otrzymanej i przebadanej probki. Sprawozdanie z badari bez pisemnej zgody Sekgji Badania Wody w Kaliszu, nie moze by¢
kopiowane we fragmentach. Skargi mozna skifada¢ pisemnie od daty otrzymania sprawozdania



Wyniki badan fizycznych dla prébki nr: HKL/N — §650/2025

| . o o
) . .| Niepewnos¢ ' Wartosé
Lp. Parametr Wynik pomiaru Jednostka |. Identyfikator metody badawczej pomiaru parametryczna’
| == Akceptowalna przez
konsumentow i bez
1. | Metnoéé 0,49 NTU PN-EN ISO 7027-1:2016-09 R 0,12 nigprawidiowych zmian.
Zalecany zakres
] | | wartoscida 1,0
[ | Akceptowalpa przez
| | PN-EN ISO 7887:2012+Ap1:2015-06 Konsumentowliioee
2. |Barwa 25 mg Pt4 | \retoda D R 0,6 |Tﬁ%ﬁﬂ$§f
konsumenta
7.7 .
[ 3. |pH temp. pomiaru 18,4°C - PN-EN ISO 10523: 2012 0,1 ‘ 6,5-9,5
Przewodno$é 387 uS/cm ) .
4 elektryczna whasciwa (" | temp. pomiaru 18,7°C | w25 °C PN-EN 27888:1999 2.500
Wyniki badan sensorycznych dla prébki nr: HKL/N - 550/2025 o
. . .| Niepewnos¢ Warto$¢
| Lp. Parametr Wynik pomiaru | Jednostka | Identyfikator metody badawczej pomiaru | parametryczna®
< PN-EN 1622:2006 Akosptowalny przez
3 < onsumentow | bez
1. | Zapach® temp. pomiaru 22.6°C TON Metqda uproszczona, parzysta, - nieprawidiowych
wybor niewymuszony zmian
<1 PN-EN 1622:2006 ﬁ\kceptowi',"y Ptf)zez
= onsumentow 1 bez
2. | Smak®¥ temp. pomiaru 22,6°C TFN Metoda uproszczona, parzysta, - nieprawidiowych
wybor niewymuszony R zmian

Czas przechowywania przed badaniem: <72 h
Data i godzina badania: 04.04.2025 9%
Rodzaj wody odniesienia: woda dejonizowana
Liczba wybranych oceniajgcych: 3 osoby.
Przed rozpoczeciem badania usunieto chior z

()51 TON - Zapach akceptowalny.
4 <1 TFN - Smak akceptowalny.

probki.

Akceptowalny / nieakceptowalny stwierdzony w zespole oceniajgcym w laboratorium.

TON - liczba progowa zapachu. W przypadku wyniku <1 badanie wykonuje sie metodg uproszczeng, w przypadku pozostalych wynikow stosuje sie metode petna.
TFN — liczba progowa smaku. W przypadku wyniku <1 badanie wykonuje sie metoda uproszczong, w przypadku pozostatych wynikéw stosuje sig metode peing.

Przedstawiona niepewno$¢ rozszerzona (przy poziomie ufnosci okoto 95% i wspolczynniku fozszerzenia k=2) pomiaru mlkroblologlcznego zostata oszacowana
zgodnie z PN-ISO 29201:2022-02 i opiera si¢ na podejsciu catosciowym opartym na losowym rozmieszczeniu mikroorganizméw na plytce i mozliwym udziale

niepewnosci wynikajgcej z potwierdzen.

Niepewno$¢ pomiaru fizyko-chemicznego wyrazona jest niepewno$cig rozszerzona obliczong dla poziomu ufnosci ok. 95% i k=2, nie uwzglgdniajac niepewnosc

pobierania i transportu probki.

*Wedtug wymagar Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dn. 07.12.2017r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.(Dz.U.2017 poz. 2294).
**Zaleca.sie aby ogdina liczba mikroorganizméw nie przekraczata :

- 100 jtk/1ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociagowej,

- 200 jtk/1ml w kranie konsumenta.

(™ Wynik po korekcie za pomoca urzgdzenia do kompensacji wptywu temperatury.

2 Niepotrzebne skresli¢

Dla wynikéw pomiardéw mikrobiologicznych wyrazanych jako ,07, ,nie wykryto” niepewnosci nie podaje sie.
R — metoda referencyjna dla badan mikrobiologicznych, fizyko-chemicznych i sensorycznych: wody do spozycia w odniesieniu do Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia
z dn. 07.12.2017r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. (Dz. U. 2017 poz. 2294).
Sprawozdanie z badan moze zawieraé metody badawcze objete zakresem akredytacji oraz nieobjete zakresem akredytacji. Metody nieobjete zakresem akredytacii
spetniajgce wymagania normy PN-EN ISOAEC 17025 zostaly oznaczone symbolem — NA

Badan mikrobiologicznych:

Noupryascg g,

Sprawozdanie z badan HKL/N-550/2025
Wyniki dotycza wytacznie otrzymanej i przebadanej probki. Sprawozdanie z badar bez pisemnej zgody Sekcji Badania Wody w Kaliszu, nie moze by¢ kopiowane

we fragmentach. Skargi mozna sktadac pisemnie od daty otrzymania sprawozdania

Osoba autoryzujgca wyniki:

Badan fizyko-chemicznych:

ASYBTENT

-koniec sprawozdania-

Badan sensorycznych:

%WJP

Data sporzadzenia sprawozdania
04.04.2025
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SEKCJA BADANIA WODY
SPRAWOZDANIE Z BADAN nr HKL/N — 551/2025

Nr probki: HKL/N - 551/2025 protokét poboru nr ON-HK.903.113.2025
Zlecenie z dn. 15 stycznia 2025r. Umowa w sprawie zasad i trybu realizacji badan wody
nr OL-HKL.9011.7.2025

Nazwa i adres zleceniodawcy: Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu
ul. Kosciuszki 6, 62-800 Kalisz

Informacje podane przez zleceniodawce

Miejsce pobierania probki: Wodociag Szczytniki — sie¢ — Marcjanéw 10
— kran przy wodomierzu, kottownia w piwnicy
Obiekt badania: prébka wody przeznaczona do spozycia

| Metoda pobierania prébki: Zgodnie z normami: PN-ISO 5667-5:2017-10,
PN-EN ISO 19458:2007; pobieranie wedtug planu pobierania zleceniodawcy.
Prébki pobierano i dostarczono przez: ON-HK PSSE w Kaliszu, tukasz Bijak
szkolenie z dnia 12.04.2018

Data/godzina pobierania: 01.04.2025/11%
Oznaczenie probki w terenie: 3

Temperatura probki w chwili pobierania: 7,5°C

Temperatura otoczenia: -
Stan probki: zgodny z wymaganiami / niezgodny-z-wymaganiami’

‘Sekcja Badania Wody nie uczestniczy w pobieraniu i transporcie prébki.

Data przyjecia: 01.04.2025

Data rozpoczecia badania: 01.04.2025

Data zakorczenia badania: 04.04.2025

Wyniki badan mikrobiologicznych dla probki nr: HKL/N — 551/2025

Wynik .| Niepewno$c Wartosé
Lp. Parametr pomiaru | Jednostka Identyfikator metody badawczej pomiaru parametryczna*
- Ogolna liczba o Bez
1. | mikrcorganizmow w Nie wykryto jtk/1mi | PN-EN ISO 6222:2004 R - nieprawidtowych
| 2212 °C przez 68+4h Zmian**
|
‘ 2. |Liczba bakterii grupy coli 0 jtk /100 ml EE;@%:?%ESOSJ 201412 R - 0
3. | Liczba Escherichia coli 0 jik/ 100 mi | PNENISO 9308-4:2014-12 . 0
o ) - verte -
Strona 1/2

Sprawozdanie z badan HKL/N-551/2025
Whyniki dotyczq witacznie otrzymanej i przebadanej probki. Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody Sekcji Badania Wody w Kaliszu, nie moze by¢
kopiowane we fragmentach. Skargi mozna skiada¢ pisemnie od daty otrzyriania sprawozdania




Wvyniki badan fizycznych dla prébki nr: HKL/N — 551/2025

Niepewnosé | Wartosé

Lp. Parametr Wynik pomiaru Jednostka identyfikator metody badawczej pomiaru | parametryczna’

Akceptowaina przez

L. konsumentow i bez

1. | Metnosé 0,42 NTU | PN-EN ISO 7027-1:2016-09 R 0,11 ! nieorawidiowych zimian,
Zalecany zakres

| wartosci do 1,0

Akceptowalna przez

_ PN-EN SO 7887:2012+Ap1:2015-06 | KOnEHm S oy 1hee
2. |Barwa 25 Mg Pt | Metoda D R 0.6 B Py ko
! konsumenta
7.6 . ' |
3. |pH L. - PN-EN ISO 10523: 2012 0,1 | 6,5-9,5
4 | Przewodnosc 391 uSlem | PN-EN 27885:1999 58 | 2500

elektryczna wiagéciwa (") | temp. pomiaru 187°C | w25 °C

Wyniki badan sensorycznych dla prébki nr: HKL/N - 5651/2025

Lp. Parametr Wynik pomiaru Jednostka Identyfikator metody badawczej Nlepev_vnosc Wartos¢ .
pomiaru | parametryczna
< PN-EN 1622:2006 | Rkceptowalny przez
= onsumentow t bez
1. | Zapach® | temp. pomiaru 22.5°C TON Metqda uproszczona, parzysta, - nieprawidtowych
wybor niewymuszony R zmian
<1 PN-EN 1622:2006 C“CGP“’W?;',"V P{)ZEZ
4 = onsumentow | bez
2. | Smak® {emp. pomiary 22,5°C TFN Metqda uproszczona, parzysta, - nieprawictowych
wybor niewymuszony R | zmian

Czas przechowywania przed badaniem: <72 h
Data i godzina badania: 04.04.2025 9%
Rodzaj wody odniesienia: woda dejonizowana
Liczba wybranych oceniajgcych: 3 osoby.
Przed rozpoczeciem badania usunigto chior z probki.
TON - liczba progowa zapachu. W przypadku wyniku <1 badanie wykonuje sig metoda uproszczona, w przypadku pozostatych wynikow stosuje sig metode peing.
TFN - liczba progowa smaku. W przypadku wyniku 1 badanie wykonuje sig metodg uproszczong, w przypadku pozostatych wynikdw stosuje sie metode petna.
@ <1 TON - Zapach akceptowalny.
) <1 TFN - Smak akceptowalny.
Akceptowalny / nieakceptowalny stwierdzony w zespole oceniajgcym w laboratorium.

Niepewnos$c¢ pomiaru fizyko-chemicznego wyrazona jest niepewnoscig rozszerzong obliczong dla poziomu ufnosci ok. 95% i k=2, nie uwzgledniajac niepewnosé
pobierania i transportu probki.

*Wediug wymagari Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dn. 07.12.2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez fudzi.(Dz.U.2017 poz. 2294).
**Zaleca sie aby ogodina liczba mikroorganizméw nie przekraczata :

- 100 jtk/Aml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociagowej,

- 200 jtk/1ml w kranie konsumenta.

MWynik po korekeie za pomocg urzgdzenia do kompensacji wptywu temperatury.

2 Niepotrzebne skresli¢

Dla wynikéw pomiaréw mikrobiologicznych wyrazanych jako 0", ,nie wykryto” niepewnosci nie podaje sie.

R — metoda referencyjna dla badarn mikrobiologicznych, fizyko-chemicznych i sensorycznych: wody do spozycia w odniesieniu do Rozporzadzenia Ministra Zdrowia
z dn. 07.12.2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. (Dz. U. 2017 poz. 2294).

Sprawozdanie z badan moze zawiera¢ metody badawcze objete zakresem akredytacji oraz nieobjete zakresem akredytaciji. Metody nieobjete zakresem akredytacii
spetniajgce wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025 zostaty oznaczone symbolem — NA

Osoba autoryzujgca wyniki:

Badanh mikrobiologicznych: Badan fizyko-chemicznych: Badan sensorycznych:

fir

0 ”{: )
m% Wml’b . kff)\v)M* i Ve it({iﬂg (A

Data sporzgdzenia sprawozdania
04.04.2025

-koniec sprawozdania-
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Sprawozdanie z badan HKL/N-551/2025
Wyniki dotyczg wylgcznie otrzymanej i przebadanej prébki. Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody Sekcji Badania Wody w Kaliszu, nie moze by¢ kopiowane
we fragmentach. Skargi mozna skiadaé pisemnie od daty otrzymania sprawozdania
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BADANIA

AB 578

SEKCJA BADANIA WODY
SPRAWOZDANIE Z BADAN nr HKL/N — 552/2025
Nr probki: HKL/N - 552/2025

protokot poboru nr ON-HK.903.113.2025

Zlecenie z dn. 15 stycznia 2025r. Umowa w sprawie zasad i trybu realizacji badan wody
nr OL-HKL.9011.7.2025

Nazwa i adres zleceniodawcy: Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu
ul. Kosciuszki 6, 62-800 Kalisz

Informacje podane przez zleceniodawce

Oznaczenie probki w terenie: 4

Temperatura probki w chwili pobierania: 7,6°C

Miejsce pobierania probki: Wodociag Szczytniki — sie¢ — Szczytniki 86
— kran przy wodomierzu, pomieszczenie gospodarcze
Obiekt badania: prébka wody przeznaczona do spozycia

Metoda pobierania prébki: Zgodnie z normami: PN-ISO 5667-5:2017-10,

PN-EN ISO 19458:2007; pobieranie wedtug planu pobierania zleceniodawcy.
Prébki pobierano i dostarczono przez: ON-HK PSSE w Kaliszu, tukasz Bijak
szkolenie z dnia 12.04.2018
Data/godzina pobierania: 01.04.2025/112°

Temperatura otoczenia: -

Stan prébkE zgodny z wymaganiami Iniezgeany—z—wmaganianﬁz
Sekcja Badania Wody nie uczestniczy w pobieraniu i transporcie prébki.
Data przyjecia: 01.04.2025

Data rozpoczecia badania: 01.04.2025

Data zakonczenia badania: 04.04.2025

_Wyniki badan mikrobiologicznych dla probki nr: HKL/N — 552/2025

| Wynik | Niepewnosé |  Wartos¢
: Lp. Parametr pomiaru Jednostka Identyfikator metody badawczej pomiaru parametryczna®
| _"O—gélna liczba o Bez
1. | mikrcaorganizmow w Nie wykryto jtk /iml | PN-EN ISO 6222:2004 R - nieprawidtowych
12242 °C przez 68+4h _ zmian™
. .o . . PN-EN ISO 9308-1:2014-12
2. | Liczba bakterii grupy coli 0 jtk /100 ml +A1:2017-04 R - 0
. - o . PN-EN ISO 9308-1:2014-12
3. | Liczba Escherichia coli 0 ftk/7100ml | 4 5017-04 R - 0
T - - verte -
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Sprawozdanie z badan HKL/N-552/2025
WWyniki dotycza wytacznie otrzymanej i przebadanej probki. Sprawozdanie z badar bez pisemnej zgody Sekcji Badania Wody w Kaliszu, nie moze by¢
kopiowane we fragmentach. Skargi mozna sktada¢ pisemnie od daty otrzymania sprawozdania




Wyniki badan fizycznych dla prébki nr: HKL/N — 552/2025

. . - Niepewnosc¢ Wartos¢
| Lp. Parametr Wynik pomiaru | Jednostka Identyfikator metody badawczej pomiaru parametryczna’
| Akceptowalna przez
konsumentéw i bez
1. | Metno$é 0,35 NTU PN-EN 1SO 7027-1:2016-09 R 0,09 | nieprawidiowych zmian.
| Zalecany zakres
- | wartoscido 1,0
|
Akceptowalna przez
PN-EN ISO 7887:2012+Ap1:2015-06 konsumentow ibez
2. | Barwa 2,5 mg Pt/ Metoda D R 06 Tﬁgr;usdgz\luv}\lfc:r;‘?lean |
kansumenta
|
7,6 . ; -
3. |pH femp. pomiaru 18,0°C PN-EN ISO 10523: 2012 0,1 ‘ 6,5-9,5
Przewodnosc¢ 398 uS/em i )
& elektryczna wrasciwa (V) temp. pomiaru 18,1°C w25 °C PN-EN 27888:1999 59 2.500
Wyniki badan sensorycznych dla prébki nr: HKL/N - 552/2025 —
. . .| Niepewnos¢é Warto$¢
Lp. Parametr Wynik pomiaru | Jednostka | Identyfikator metody badawczej pomiaru | parametryczna®
<1 PN-EN 1622:2006 ﬁ\kcepfowat'g‘y Pb'zez
3 = onsumentow | bez
1. | Zapach® femp. pomiaru 22,4°C TON Metqda uproszczona, parzysta, - nieprawidtowych
wybor niewymuszony R zmian
<1 PN-EN 1622:2006 ﬁkcePtOWTf‘y Pl';zez
4 < onsumentow |1 bez
2. | Smak® femp. pomiaru 22,4°C TFN Metqda uproszczona, parzysta, - nieprawidiowych
wybér niewymuszony R| zmian

Czas przechowywania przed badaniem: <72 h

Data i godzina badania: 04.04.2025 9%

Rodzaj wody odniesienia: woda dejonizowana

Liczba wybranych oceniajacych: 3 osoby.

Przed rozpoczeciem badania usunigto chlor z probki.

TON - liczba progowa zapachu. W przypadku wyniku <1 badanie wykonuje si¢ metodg uproszczona, w przypadku pozostatych wynikéw stosuje sie metodg petna.
TFN —liczba progowa smaku. W przypadku wyniku <1 badanie wykonuje sig metodg uproszczong, w przypadku pozostatych wynikéw stosuje sie metode petna.

() <1 TON - Zapach akceptowalny.
) <1 TFN - Smak akceptowalny.

Akceptowalny / nieakceptowalny stwierdzony w zespole oceniajgcym w laboratorium.

Niepewno$¢ pomiaru fizyko-chemicznego wyrazona jest niepewnoscia rozszerzong obliczong dla poziomu ufnoéci ok. 95% i k=2, nie uwzgledniajgc niepewnosé

pobierania i transportu prébki.

*Wediug wymagar Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dn. 07.12.2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.(Dz.U.2017 poz. 2294).
**Zaleca sie aby ogélna liczba mikroorganizméw nie przekraczata :
- 100 jtk/iml w wodzie wprowadzanej do sieci wodaciagowej,

- 200 jtk/1tml w kranie konsumenta.

MWynik po korekcie za pomocg urzadzenia do kompensacji wptywu temperatury.

2 Niepotrzebne skresli¢

Dla wynikéw pomiaréw mikrobiologicznych wyrazanych jako ,0", ,nie wykryto” niepewnosci nie podaje sie.
R — metoda referencyjna dla badan mikrobiologicznych, fizyko-chemicznych i sensorycznych: wody do spozycia w odniesieniu do Rozporzadzenia Ministra Zdrowia
z dn. 07.12.2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. (Dz. U. 2017 poz. 2294).
Sprawozdanie z badan moze zawieraé metody badawcze objete zakresem akredytacji oraz nieobjgte zakresem akredytacji. Metody nieobjete zakresem akredytacji
spetniajgce wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025 zostaty oznaczone symbolem — NA

Badan mikrobiologicznych:

Osoba autoryzujgca wyniki:

Napititidi i

Sprawozdanie z badan HKL/N-552/2025
Wyniki dotyczg wylgcznie otrzymanej i przebadanej probki. Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody Sekgji Badania Wody w Kaliszu, nie moze byc¢ kopiowane
we fragmentach. Skargi mozna sktada¢ pisemnie od daty otrzymania sprawozdania

Badan fizyko-chemicznych:

Ba}:!ar'l sensorycznych:

O DG

Data sporzadzenia sprawozdania
04.04.2025

-koniec sprawozdania-

Strona 2/2
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POLSKIE CENTRUM

AKREDYTASJI

T
N
tel. 62 767 76 41, fax. 62 767 76 42, Yool A )
e — mail:laboratorium.wody.psse.kalisz@sanepid.gov.pl AB 578
SEKCJA BADANIA WODY
SPRAWOZDANIE Z BADAN nr HKL/N — 553/2025
Nr prébki: HKL/N - 553/2025 protokét poboru nr ON-HK.903.113.2025

Zlecenie z dn. 15 stycznia 2025r. Umowa w sprawie zasad i trybu realizacji badan wody
nr OL-HKL.9011.7.2025

Nazwa i adres zleceniodawcy: Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu

ul. Kosciuszki 6, 62-800 Kalisz

Informacje podane przez zleceniodawce

Miejsce pobierania préobki: Wodociag Szczytniki — sie¢ — Szczytniki 55a

— kran przy wodomierzu w piwnicy

Obiekt badania: probka wody przeznaczona do spozycia

Metoda pobierania probki: Zgodnie z normami: PN-1ISO 5667-5:2017-10,

PN-EN ISO 19458:2007; pobieranie wedtug planu pobierania zleceniodawcy.

Probki pobierano i dostarczono przez: ON-HK PSSE w Kaliszu, tukasz Bijak

szkolenie z dnia 12.04.2018

Data/godzina pobierania: 01.04.2025/114°

Oznaczenie probki w terenie: 5

Temperatura probki w chwili pobierania: 8,9°C Temperatura otoczenia: -

Stan prébki: zgodny z wymaganiami / niezgedny z wymaganiami’
Sekcja Badania Wody nie uczestniczy w pobieraniu i transporcie prébki.
Data przyjecia: 01.04.2025

_Data rozpoczecia badania: 01.04.2025 Data zakonczenia badania: 04.04.2025
Wyniki badan mikrobiologicznych dla prébki nr: HKL/N — 553/2025
Wynik . | Niepewnosé Wartosé
| Lp. Parametr pomiaru Jednostka | Identyfikator metody badawczej pomiaru parametryczna*
_O—g—(:)ina liczba Bez
1. | mikroorganizmow w 3 jtk £ 1ml PN-EN ISO 6222:2004 R 1,7 nieprawidtowych
2242 °C przez 58+4h zmian™*
p. | Liczha enterokokow 0 jtk /100 mi | PN-EN 1SO 7899-2:2004 R ; 0
katowych
. . . . PN-EN ISO 9308-1:2014-12
3. |Liczba hakterii grupy coli 0 jtk /100 mi +A1:2017-04 R - 0
P . . . PN-EN 1SO 9308-1:2014-12
4. | Ijlczba I-_s?henchla coli 0 jtk /100 mi +A1-2017-04 R - 0
- verte -
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Sprawozdanie z badan HKL/N-553/2025
Wyniki dotycza vyianznie otrzymanej i przebadanej probki. Sprawozdanie z badar bez pisemnej zgody Sekcji Badania Wody w Kaliszu, nie moze by¢
kopiowane we fragmentach. Skargi mozna skiada¢ pisemnie od daty otrzymania sprawozdania



Wyniki badarn fizyko-chemicznych dla prébki nr: HKL/N - 553/2025

. | Niepewnos¢ | wartose
Lp. Parametr Wynik pomiaru | Jednostka Identyfikator metody badgwczej pomiaru parametryczna’
| Akceptowalna przez
konsumentéw i bez
1. | Metnos¢ 0,92 NTU PN-EN ISO 7027-1:2016-09 R 0,23 nieprawidfowych zmian.
Zalecany zakres wartosci
~ do 1,0
Akceptowalna przez
PN-EN ISO 7887:2012+Ap1:2015-06 konsumentéw i bez
2. | Barwa 5 mg Pt | \retoda D R ! Bt
o I konsumenta
7.8 ) ) .
3. |pH femp. pomiary 18,0°C PN-EN ISO 10523: 2012 0,1 6,5-9,5
Przewodno$é 386 pS/cm i .
4 elektryczna wiasciwa (! | temp. pomiaru 18,0°C | w 25 °C PN-EN 27888:1999 58 ; 2.500
Sumaryczna zawartosé T
wapnia i maghezu _ . .
5. (twardos¢ ogoina) 224 mg /| PN-ISO 6059:1999 42 60-500
CaCOs B 1
Indeks
6. | nadmanganianowy 2,99 mg /I O2 | PN-EN ISO 8467:2001 R 0,72 I 50
-utlenialnosc z KMnO, i -
Stezenie jonu i 4. |
7. amonowego 0,42 mg /| PN-1SO 7150-1:2002 0,09 | 0,50
8. | Stezenie azotyndéw <0,04 mg /1 PN-EN 26777:1999 0,04+0,01 0,50
9. | Stezenie azotanow <0,20 mg /| PN-82/C-04576.08 W | 0,20+0,03 : 50
10. | Stezenie chlorkéw ' <5,00 mg /I PN-ISO 9297:1994 5,00+0,40 ‘ 250
Stezenie zelaza “ . : . | )
1. 0gélnego 115 ug/l PN-ISO 6332:2001+Ap1:2016-06 22_ B 200
12. | Stezenie manganu 27 ug PN-92/C-04590/03 % 5 50
13. | Siarczany 29 mg /| Test Nanocolor nr 985062 NA 4 - 250
PN-EN ISO 17993:2005 o
14. | Z WWA) <0,0050 pg HKL/PB-01 0,0050+0,0021 0.10
Wydanie 1 z dnia 29.02.2024r.
PN-EN ISO 17993:2005
15. | Benzo(a)piren <0,0025 pg /1 HKL/PB-01 0,0025+0,0009 0,010
L Wydanie 1 z dnia 29.02.2024r
Wyniki badan sensorycznych dla probki nr: HKL/N - 553/2025
| i
. . .| Niepewnos¢ Warto$é
Lp. Parametr Wynik pomiaru | Jednostka | Identyfikator metody badawczej | pomiaru | parametryczna’
< PN-EN 1622:2006 B Akceplowalny preez
< onsumentow | bez
1. | Zapach® 5T, o 2247 TON | Metoda uproszczona, parzysta, - nieprawidiowych
wybér niewymuszony R zmian
<1 PN-EN 1622:2006 chePtOWT{W bezez
= cansumentow | bez
2. | Smak® femp. pomiary 22,4°C TFEN Metqda uproszczona, parzysta, - nieprawidiowych
wybér niewymuszony R | zmian

Czas przechowywania przed badaniem: <72 h

Data i godzina badania: 04.04.2025 9%

Rodzaj wody odniesienia: woda dejonizowana

Liczba wybranych oceniajgcych: 3 osoby.

Przed rozpoczeciem badania usunigto chlor z probki.

TON - liczba progowa zapachu. W przypadku wyniku <1 badanie wykonuje sie metodg uproszczona, w przypadku pozostatych wynikéw stosuje sig metode petna.
TFN —liczba progowa smaku. W przypadku wyniku =1 badanie wykonuje sie¢ metodg uproszczong, w przypadku pozostatych wynikow stosuje sie metode petna.
) <1 TON - Zapach akceptowainy.

4 <1 TFN - Smak akceptowalny.

Akceptowalny / nieakceptowalny stwierdzony w zespole oceniajacym w laboratorium. o

-verte -
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Sprawozdanie z badan HKL/N-553/2025
Wyniki dotyczg wylgcznie otrzymanej i przebadanej probki. Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody Sekcji Badania Wody w Kaliszu, nie moze byé
kopiowane we fragmentach. Skargi mozna skiadaé pisemnie od daty otrzymania sprawozdania



Przedstawiona nicpewnosé rozszerzona (przy poziomie ufnosci okoto 95% i wspotczynniku rozszerzenia k=2) pomiaru mikrobiologicznego zostata oszacowana
zgodnie z PN-ISQ 29201:2022-02 i opiera sig na podejéciu catosciowym opartym na losowym rozmieszczeniu mikroorganizméw na plytce i mozliwym udziale
niepewnosci wynikajacej z potwierdzen.

Niepawroéd porsiaru fizyko-chemicznego wyrazona jest niepewnoscig rozszerzong obliczong dla poziomu ufnosci ok. 95% i k=2, nie uwzgledniajac
niepewnoéé pobiesania i transportu probki.

Wynik pomiaru w postaci ,</>” oznacza, iz jest to rezuitat badania, bezposrednio powigzany z dolng lub gérng granica zakresu pomiarowego akredytowanej
metody. Niepewnosé pomiaru dotyczaca wyniku w postaci ,</>" oznacza, ze podana rozszerzona niepewno$¢, odnosi sig wytacznie do dolnej lub gérnej
granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody.

*Wedtug wymagan Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dn. 07.12.2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

(Dz. U. 2017 poz. 2294).

**Zaleca sig aby ogdina liczba mikroorganizméw nie przekraczata :

- 100 jtk/1mi w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej,

- 200 itk/tml w kranie konsumenta.

0 Wynik po korekoie za pomocg urzadzenia do kompensacji wplywu temperatury.

@ Niepotrzebne skreslic.

BYW skiad sumy VWA wchodzg: benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(ghi)perylen, indeno(1,2,3-cd)piren.

Dla wynikéw pomiaréw mikrobiologicznych wyrazanych jako ,0”, ,nie wykryto” niepewnosci nie padaje sig.

R — metoda referencyjna dla badan mikrobiologicznych, fizyko-chemicznych i sensorycznych: wody do spozycia w odniesieniu do Rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dn. 07.12.2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. (Dz. U. 2017 poz. 2294).

W - norma wycofana bez zastapienia - speiniajgca wymagania powyzszego przepisu prawnego.

Sprawozdanie z badan moze zawiera¢ metody badawcze objete zakresem akredytacii oraz nieobjgte zakresem akredytacji. Metody nieobjete zakresem
akredytacji spetniajgce wymagania normy PN-EN {SO/IEC 17025 zostaty oznaczone symbolem - NA.

Osoba autoryzujgca wyniki:

Badan mikrobiologicznych: Badan fizyko-chemicznych:

P, g

Badan sensorycznych: Badan chromatograficznych:
/ } " /"
o e 7 o) . 1=/
~2 QA c-{,-éfff , f.r'fl'ifi{ié{{ﬁ-i/.écf{f/ W

Data sporzadzenia sprawozdania
04.04.2025

-koniec sprawozdania-
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Sprawozdanie z badan HKL/N-553/2025
Wyniki dotycza wylacznie otrzymanej i przebadanej probki. Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody Sekcji Badania Wody w Kaliszu, nie moze by¢
kopiowane we fragmentach. Skargi mozna skiada¢ pisemnie od daty otrzymania sprawozdania
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Wojewddzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu
P CA DZIAL LABORATORYINY
nﬁ:iu?ﬂ? B ul. Noskowskiego 23, 61-705 Poznan
NIP: 778-11-71-963 REGON: 000294065 BDO: 000207899
% LABORATORIUM BADANIA WODY I POMIAROW FIZYCZNYCH
BADANIA ul. Noskowskiego 21, 61-705 Poznan
—_— e-mail: Ibwipf. wssepoznan@sanepid.gov.pl tel.: 61 85 44 826

AB 438

LABORATORIUM APARATURY SPECJALNEJ

ul. Libelta 36, 61-707 Poznan
e-mail: laboratorium.aparatury. wssepoznan@sanepid.gov.pl tel.: 61 85 44 847

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR N/1350/2025

*Nazwa i adres klienta: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kaliszu
ul. Kosciuszki 6, 62-800 Kalisz

*Cel badan: monitoring parametrow grupy B

“Prébke pobral / dostarezyl: Prébkobiorca PSSE

*Data pobrania prébki: 01.04.2025r. Data przyjecia prébki: 02.04.2025 r.
“Metoda pobierania probek: PN-ISO 5667-5:2017-10 *Oznaczenie prébki: 5
Przedmiot badan: woda do spozycia przez ludzi Stan prébki: dobry

“Typ probki: woda przeznaczona do spozycia
*Miejsce pobrania: wodociag - Szezytniki
sieé - Szczytniki 55a - kran przy wodomierzu w piwnicy.

Metody badawcze objete zakresem akredytacji oznakowano symbolem A. Metody objgte elastycznym zakresem akredytacji oznakowano symbolem AE.
WYNIKI BADAN FIZYKOCHEMICZNYCH

Data rozpoczgcia badan fizykochemicznych: 02.04.2025 r. Data zakonczenia badan fizykochemicznych: 04.04.2025 r.
Identyfikator metody Wynik / Informacjao| Niepewnos§é wyniku Wikioze
4
Lp. SRR " badawczej ¥ rezultacie badania » badania? parametryczua & Jednostka
(dopuszczalna)
. PN-EN ISO 10304-1:
1 Fluorki 2009 +AC:2012 A 0,71 +0,13 1,5 mg/l
PB-10-A-191
2 Sod Wyd. 4 z dn. A 10,9 +13 200 mg/l
24.03.2023 1.
3 Bor PN-ENISO 17294-2: gy 0,031 +0,006 1,0 mg/l
2016-11
. PN-EN ISO 17294-2: <10,0 10,0+ 1,1
4 Glin 201611 WZ A ®) D) 200 pe/l
PN-EN ISO 17294-2: <1,0 1,0+0,1
5 Chrom 201611 WZ A (B) ®) 50 ug/l
o PN-EN ISO 17294-2: <10 1,0+ 0,1
6 Nikiel 2016-11 WZ A (B) D) 20 ng/l
N PN-EN ISO 17294-2: <0,010 0,010 + 0,002
7 Miedz 201611 WZ A (B) D) 2,0 mg/l
N/1350/2025 Strona 1/5

Dokument opatrzony podpisem elektronicznym weryfikowanym certyfikatem kwalifikowanym - Jacek Olejniczak - 2025-04-14 13:35:34.100333



Lp| P rlacrcody | ok Inormadag) Nesgraolnks | parameiycna | e
(dopuszczalna)
g Arsen 1;311-21;11150 172042 < (]; ,)0 1,0(; )0,1 10 gl
9 Selen g(l;zl-?_lzrllso 172942 o o <( 1;1», ,)0 1,0(;)0,1 10 ugl!
10 Srebro 5(1;11—21;11180 17294-2: WZ A < ()(ﬁ())l() 0,00 10(]:;)0,0001 0,010 mg/l
11 Kadm I;(I;II-E-IIIIISO 17294-2: WZ A <((I)3,;0 0, 10(]::*:))0,01 5,0 ug/l
12 Antymon goNl-?};IIISO 17294-2: WZ A <(%;O 0,10(]:;)0,01 5,0 ug/l
13 Oléw 123311-?_1;11130 172942 oo o <( ]51330 1,0(;)0,1 1o gl
14 Bromiany D e o7 A <(]§’)° 3’0(;;)0’4 10 ug/l

Parametry 1-14 autoryzowal: 08.04.2025 r. mgr inz. Joanna Rola, Starszy Asystent Pracowni Chemicznej Laboratorium Badania Wody i Pomiaréw Fizycznych

b Dane dostarczone przez klienta.

WZ - norma wycofana przez PKN z zastgpieniem

Yl Metody badawcze stosowane w badaniach spelniajgwymagania okreslone w: Rozporzqdzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 poz. 2294).

2 Jezeli wynik badaniailosciowego otrzymany przez Laboratorium Badania Wody i Pomiaréw Fizycznych w Poznaniu nie zawiera sigw zakresie pomiarowym akredviowanej
metody (potwierdzonej akredytacjqg PCA nr AB 438), wiedy lab oratoriumw sprawozdaniu z badan przedstawia informacje o uzyskanym rezultacie badania w postaci:
< wartosci dolnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody / jednostka Tub

> wartosci gérnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody / jednostka
wraz z informacjg o wartosciniepewnosci rozszerzonej odpowiednio dla dolnej granicy zakresu pomiarowego lub gérnej granicy zakresupomiarowego.
Dla badar fizykochemicznych, dla informacji o rezultacie badmia podanychna sprawozdaniu w formie , <™ lub > " Laboratorium identyfikuje do czego znak ten sig odnosi:
(A4) < ponizej dolnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody;
(B) < ponizej granicy oznaczalnosci akredylowanej metody (LOQ);
(C) = powyzej gdrnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody.

3 Niepewnosci wynikéw fizykochemicznych wyrazone sq niepewnoscig rozszerzong obliczong dla metody badawczej przy prawdopodobiensiwie rozszerzenia 95% i
wspdlezynniku rozszerzenia k=2. Niepewnosé zwigzana z pobieraniem probekjest skladnikiem budzetu niepewnosci, jezeli probki pobrane sq przez prébkobiorcéw LB-WiPF
(D) - dolna granica zakresu pomiarowego akredytowanej metody wraz z niepewnaoscig rozszerzong dla tej wartosci;
(E) - gérna granica zakresu pomiarowego akredytowanej metody wraz z niepewnosciq rozszerzong dla tej wartosci.

4 Okreslonow: Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ciwodyprzeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 poz. 2294).

WYNIKI BADAN
wykonanych w Laboratorium Aparatury Specjalnej

Data rozpoczgeia badan: 02.04.2025 . Data zakorczenia badan: 07.04.2025 1.

Wartosé
Identyfikator metody Wynik / Informacja o| Niepewno$é wyniku 9
Lp. Parametr badawczej ¥ rezultacie badania ? badania ¥ parametryczna Jednostka
(dopuszczalna)
- PN-EN ISO <0,4 0,4+0,1
- 5) > b 3
1 1,2-dichloroetan 10301:2002 AE ®) D) 3,0 ng/l
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Warto$é
Identyfikator metody | Wynik /Informacjao| Niepewno$¢ wyniku
Lp. Fasamety badawczej rezultacie badania ? badania ¥ P(?‘ljl:;z:;gzlz::) i Jednostka
5 Suma Trichloroetenui [PN-EN ISO AE <0,4 0,4+0,1 10 "
Tetrachloroetenu®  |10301:2002 ’ (B) (D) ug
PB-LB-AS-19.63
3 | Suma pestycydow®?) [Wyd.2zdn. AE <0]é03 0’03;0’01 0,50 ug/l
15.02.2024 1. (B) (D)
PB-LB-AS-19.63
4 Atrazyna® Wyd. 2 z dn. AE U 0’03$0’01 0,10 ng/l
15.02.2024 1. (B) D)
PB-LB-AS-19.63
5 Alachlor® Wyd. 2 z dn. AE G 0’0330’01 0,10 ug/l
15.02.2024 . B) (D)
PB-LB-AS-19.63
6 Chlorfenwinfos®  |Wyd.2zdn. AE RO 0’03]:;0’01 0,10 ug/l
15.02.2024 1. (B) (D)
PB-L.B-AS-19.63
7 Diuron? Wyd. 2 zdn. AE <O]_;’O3 0,03;0,01 0,10 ug/l
15.02.2024 . (B) D)
PB-LB-AS-19.63
8 Izoproturon® Wyd. 2 z dn. AE e 0’03;0’0 I 0,10 ug/l
15.02.2024 1. ® )
PB-LB-AS-15.63
. <0,03 0,03+0,01
9 Simazyna% Wyd. 2 z dn. AE 2 ’ ’ 0,10 pg/l
15.02.2024 1. ®) D)
PB-LB-AS-19.63
10 Cybutryna® Wyd. 2 zdn. AE <0é03 0’03]:;0’0 ! 0,10 g/l
15.02.2024 1. ®) D)
PB-LB-AS-19.63
1 Dichlorfos®  |Wyd. 2z dn. a[ 0 0.0320.01 0,10 ug/l
15.02.2024 r. B) D)
PB-LB-AS-19.63
12 Terbutryna®  |Wyd. 2z dn. AE <0é03 0’03;0’01 0,10 ug/l
15.02.2024 r. B) (D)
PB-LB-AS-19.63
13 Bromacil® Wyd. 2 z dn. AE <0é03 0’03]:;0’01 0,10 ug/l
15.02.2024 1. ®) ©)
PB-LB-AS-19.63
14 Imidachlopryd® Wyd. 2 zdn. AE e 0,03£0,01 0,10 g/l
15.02.2024 . (B) @)
PB-LB-AS-19.63
15 Tebukonazol® Wyd. 2 z dn. AE <L 0’03;:)0’01 0,10 pe/t
15.02.2024 1. (B) =)
PB-LB-AS-19.63
16 Azoksystrobina®  [Wyd. 2 zdn. AE <%03 0,050,601 0,10 ug/l
15.02.2024 1. (B) ®)
PB-LB-AS-19.63
17 Propikonazol® Wyd. 2 z dn. AE <%03 0’03;:)0’0 1 0,10 pe/l
15.02.2024 1. (B) (D)
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. N . . w §¢
Lp. Parametr Identyfikator lqeltody Wynik / I_nformac_] a2 ] Nlepewnoéé. v&;ymku par am:::; czng P Jednostka
badaweczej © rezultacie badania ? badania ¥
(dopuszczalna)

PB-LB-AS-19.63

18 Terbutyloazyna®  |Wyd. 2 z dn. AE 0 0,03x0,01 0,10 ug/l
15.02.2024 1. ®) ©)
PB-LB-AS-19.63

19 Linuron® Wyd. 2 z dn. AE SULE 0,03£0,01 0,10 ng/l
15.02.2024 1. B) )
PB-LB-AS-19.63

20 Etofumesat®  |Wyd. 2 zdn. AE <0,03 0,03£0,01 0,10 ue/l
15.02.2024 1. (B) ©)
PB-LB-AS-19.63

21 Metazachlor® Wyd. 2 zdn. AE LR 0,0320,01 0,10 pg/l
15.02.2024 r. (B) D)
PB-LB-AS-19.63

2 Boskalid® Wyd. 2z dn. AE s 0,03£0,01 0,10 ng/l
15.02.2024 1. (B) )
PB-LB-AS-19.63

23 Tiametoksan®) Wyd. 2 z dn. AE <0,03 0,0320,01 0,10 pg/l
15.02.2024 1. (B) D)
PB-LB-AS-19.63

24 Karbendazym?® Wyd. 2 z dn. AE < 0,03+0,01 0,10 pg/l
15.02.2024 1. (B) D)
PB-LB-AS-19.63

25 Chlorydazon® Wyd. 2 z dn. AE <0 0,03£0,01 0,10 pg/l
15.02.2024 . (B) )
PB-LB-AS-19.63

26 Chinoksyfen® Wyd. 2z dn. AE SR 0,03+0,01 0,10 pe/l
15.02.2024 1. ®) D)

Parametry 1-2 autoryzowat: 07.04.2025 r. Lukasz Nowaczyk, Kierownik Pracowni Chromatografii Gazowej Laboratorium Aparatury Specjalnej

Parametry 3-26 autoryzowat: 08.04.2025 r. Maciej Liszkiewicz, Kierownik Pracowni Chromatografii Cieczowej Laboratorium Aparatury Specjalnej

il

3

4
5
8

Metody badawcze stosowane w badaniach spelniajgwymagania okreslone w: Rozporzqdzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.w sprawie jakosci wody

przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 poz. 2294).

Jezeliwynik badaniailosciowego otrzymany przez Laboratorium Aparatury Specjalnej Dzialu Laboratoryjnego WSSEw Poznaniu nie zawiera sig w zakresie pomiarowym
akredytowanej metody (potwierdzonej akredytacjq PCAnr AB 438), wiedy lab oratorium w sprawozdaniu = badar przedstawia informacjg o uzyskanym rezultacie badania w

postaci:

< wartosci dolnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody / jednostka
> wartosci gérej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody / jednostka
wraz z informacjq o wartosciniepewnoici rozszerzonej odpowiednio dla dolnej granicy zakresu pomiarowego lub gérnej granicy zakresu pomiarowego.
Dla bada# fizykochemicznych, dia informacji o rezultacie badania podanych na sprawozdaniu w formie ,, <" lub > " Laboratorium identyfikuje do czego znak ten sig odnosi:
{A) < ponizej dolnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody;
(B) < ponizej granicy oznaczalnosci akredytowanef metody (LOQ);
{C) > powyzej gornej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody.
Niepewnosci wynikow fizykochemicznych wyrazone sq niepewnosciq rozszerzong obliczong dla metody badawczej przy prawdopodobienstwie rozszerzenia 93% 1
wspolczynniku rozszerzenia k=2. Niepewnosé zwigzana z pobieraniem probekjest skladnikiem budzetu niepewnosci, Jezeli prébki pobrane sq przez probkobiorcéw LB-WiPF.
(D) - doina granica zakresu pomiarowego akredytowanej metody wraz z niepewnosciq rozszerzong dla tej wartosci;
(E) - g6rna granica zakresu pomiarowego akredylowanej metody wraz z niepewnosciq rozszerzong dla tej wartosci.
Okreslonow: Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 7grudnia 2017 r. w sprawie jakoSciwodyprzeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 poz. 2294).
Badania wykonano w: DZIAE LABORATORYJNY Laboratorium Aparatury Specjalnej ul. Noskowskiego 23, 61-703 Poznan
Badomia wykonano w: DZIAE LABORATORYJINY Laboratorium Aparatury Specjalnej ul. Libelta 36, 61-707 Poznan

lub

2 W skiad sumy pestycydéw wehodzq: Alachlor, Atrazyna, Chlorfenwinfos, Diuron, Izoproturon, Simazyna, Cybutryna, Dichlorfos, Terbutryna, Bromacil, Imidachiopryd,
Tebukonazol, Azoksystrobina, Propikenazol, Terbutyloazyna, Linuron, Etofumesat, Metazachlor, Boskalid, Tiametoksan, Karbendazym, Chlorydazon, Chinaksyfen
- koniec sprawozdania -
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Speawozdanis zostato sporzadzone w postaci elektronicznej. Wydruk niniejszego sprawozdania jest informacjg o sprawozdaniu z badar.

Wyniki badan/informacje o rezultacie z badan i stwierdzen zgodnosci ze specyfikacja odnoszg si¢ wylacznie do prébek otrzymanych i badanych przez Laboratorium.
Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody danego Laboratorium nie moze byé powielane inaczej jak tylko w cato$ci. Niewlasciwe pobranie i/lub transport probek do
laboratorium, jak i przekazanie przez Klientéw btednych lub nieprawdziwych informacji dotyczacych prébek (takich jak: data, godzina, metoda pobierania probek,
rodzaj, opis, oznakowanie oraz miejsce pobrania probek) moze mie¢ wptyw na wazno$é wynikow. Klient ma mozliwosé ztozenia skarg na dziatalnosé laboratoryjna,
w tym sprawozdania z badan.

Sprawozdanie zatwierdzit: 14.04.2025 r.dr inz. Jacek Olejniczak

Kierownik Laboratorium Badania Wody i Pomiaréw Fizycznych
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